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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La naviera propietaria del buque Volcán de Tijarafe propone una mejorar la fiabilidad en 
los equipos frigoríficos del buque, que cuenta con gambuzas de congelados, gambuzas de 
frescos, aire acondicionado central del buque y el aire acondicionado de la sala de 
máquinas. Para ello ha pedido que se realice un estudio comparativo con el refrigerante 
actual el R507A, comparando los datos característicos y el precio, con los refrigerantes 





El proyecto que se presentar surge tras la colaboración con la empresa “Naviera Armas”, 
durante las prácticas de formación de alumnos de máquinas en el buque Volcán de 
Tijarafe, durante las cuales se propuso la mejora de fiabilidad en los equipos frigoríficos 
a bordo. 
 
La renovación de las instalaciones frigoríficas de un buque es un proceso que, no solo 
consiste en cambiar de refrigerante y poner a funcionar la instalación, sino que comprende 
muchos otros aspectos, como la compatibilidad entre refrigerantes o la legislación 
vigente. 
 
Este estudio ha demostrado que durante la vida útil del barco se precisa una mínima 




This project arises after the collaboration with the company called “Naviera Armas”, 
during the Machine Students training on the Volcán de Tijarafe, ship, time when the 
improvement of the reliability of the refrigeration equipment on board was proposed. 
 
The renewing of a ship´s refrigeration facilities is a process that not only consist of 
charging the refrigerant and putting the facility into operation but the compatibility 
between refrigerants or current legislation are very important sections to be consider. 
 
This study has shown that during the useful life of the boat is necessary a small 
investment, in order to achieve a better installation efficiency and some cost savings 
 
 
4. PALABRAS CLAVE: 
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5.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del proyecto es recalcular mediante el programa SOLKANE las instalaciones 
frigoríficas del buque RO-RO “Volcán de Tijarafe” para mejorar su fiabilidad, 
rendimiento y capacidad de estiba, características necesarias para que el buque pueda 
realizar largas travesías. 
 
 
5.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Aunque el rendimiento, la capacidad frigorífica y la fiabilidad de las instalaciones 
Frigoríficas del buque “Volcán de Tijarafe” han disminuido a lo largo de los años, estos 
parámetros han sido suficientes para dar servicio que le ha sido requerido hasta la fecha. 
 
Esto es debido a que el buque pasa la mayor parte del tiempo en puerto, por lo que se 
pueden almacenar menor cantidad de alimentos para compensar el decremento del 
rendimiento y capacidad frigorífica, y en caso de necesidad, se puede tener asistencia 
técnica inmediata y así compensar la disminución de fiabilidad de la instalación. 
 
El armador del buque tiene pensado en un futuro fletar el buque para realizar travesías 
mas largas por el Mediterráneo. Estos viajes pueden durar varios días con diversas 
climatologías, por lo que se requiere una alta fiabilidad ya que las instalaciones tendrán 
que trabajar en condiciones adversas. También es conveniente poder aprovechar al 
máximo la capacidad frigorífica y el rendimiento disponible para poder almacenar la 
máxima cantidad de alimentos, de manera que no afecte a la autonomía del buque. 
 
La instalación actual del buque cumple con la legislación actual en cuanto a 
contaminación medioambiental y demás restricciones europeas, pero en una entrevista 
con el jefe de máquinas se detecta que, aunque el actual refrigerante cumple con las 
expectativas, pude que otro tipo de refrigerante cumpla mejor los requisitos tanto de 
mejora de rendimientos como de eficiencia.  
 
 
5.3. PROCECIMIENTO DE ACTUACIÓN  
 
 
Una vez el armador de la compañía de “Naviera Armas” se pone en contacto con el jefe 
de máquinas del buque para intentar adecuar las instalaciones para las nuevas travesías. 
 
A partir de ese momento el jefe de máquinas elabora un plan de estudio para presentar a 
la compañía. En ese plan viene especificado, la toma y recogida de datos, los cálculos que 
han de realizarse para recalcular las instalaciones, un estudio de la normativa vigente 
sobre refrigerantes para que el nuevo refrigerante cumpla con ello y un presupuesto final 
para dar a conocer a la empresa el alcance económico de la inversión, dando diferentes 
soluciones al problema. 
 
En este caso, el encargado de la toma y recogida de los datos esenciales de las 
instalaciones, tanto presiones como temperaturas es el alumno de máquinas. 
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Una vez se obtienen la cantidad de datos suficientes se inicia el cálculo de las 
instalaciones con el refrigerante actual del buque y se realiza una búsqueda en la 
legislación actual de los refrigerantes que tengan propiedades similares al refrigerante 
actual. 
 
Una vez se toma la decisión de con que refrigerantes se va a realizar el estudio, se da 
comienzo a los cálculos de las instalaciones. Para ello, se utiliza en programa de cálculo 
SOLKANE de instalación gratuita y donde se obtiene todos los datos característicos de 
las instalaciones. No obstante, también se realiza cálculos a mano para comparar y 
comprobar que el programa SOLKANE funciona. 
 
Por falta de datos de rendimientos característicos de los diferentes elementos de las 
instalaciones los cálculos realizados se basan en el ciclo ideal de refrigeración, 
considerando que las diferencias con el real afectan por igual a todos los refrigerantes, 
por lo que su efecto se estima que no es significativo. 
 
Finalmente, tras la tomar la decisión de cuales son las mejores opciones de refrigerante, 
se elabora no solo un presupuesto con la mejor opción, sino que se analizan varias 
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6.1. DESCRIPCIÓN DEL BUQUE 
 
Previamente al estudio de las instalaciones frigoríficas, con este apartado, se va a hacer 
referencia a todos los sistemas que hay a bordo del buque Volcán de Tijarafe. 
 
Datos del buque: 
- IMO: 9398890 
- Nombre: Volcán de Tijarafe 
- Tipo: Buque de pasaje RO-RO 
- Bandera: Española 
- Gross tonage: 10333t 
- Eslora 154m  
- Manga 24 m 
 
Imagen 1. Fuente Propia. Imagen del buque “Volcán de Tijarafe” 
 
6.1.1.           Planta propulsora 
 
La planta propulsora la forman dos motores Diesel de cuatro tiempos Wärtsilä 12V46 de 
12 cilindros en V, sobrealimentados y preparados para quemar IFO 380, capaces de 
desarrollar una potencia máxima continua de 11.700 kW a 500rpm cada uno. 
 
 
6.1.2.           Planta generación eléctrica 
 
La planta de generación de corriente eléctrica para las necesidades del buque consta de 
dos grupos de generadores Diesel formados por motores auxiliares Diesel Wärtsilä 20 de 
seis cilindros en línea, capaces de desarrollar 1200 kW a 1000 rpm que accionan vía 
acoplamientos elásticos dos alternadores Leroy Somer de 1350 kVA, 400 V a 50Hz. 
También posee dos alternadores de cola Leroy Somer de 1500 kVA, 400 V, 50 Hz a 1000 









6.1.3.           Grupo de emergencia 
 
El grupo de emergencia se encuentra situado en la cubierta 9, fuera de la sala de máquinas, 
compuesto por un motor Diesel Volvo-Penta de 292 kW a 1500 rpm, conectado mediante 
acoplamiento a un alternador Leroy Somer de 250 kW, 400 V y 50 Hz. 
 
 
6.1.4.            Sistema de refrigeración 
 
El sistema de refrigeración centralizado lo constituyen, para el servicio de alta 
temperatura, dos electrobombas con un caudal de 270 m3/h a 2 bar cada una, como reserva 
de las bombas acopladas de los motores, y para el servicio de baja temperatura: 
 
- Dos electrobombas de 270 m3/h a 2 bar cada una, como reserva de las bombas 
acopladas. 
- Tres electrobombas de 65 m3/h a 2,5 bar para servicios auxiliares. 
- Tres enfriadores centrales de placas de titanio dimensionados para satisfacer el 
100% de las necesidades 
 
El sistema de circulación de agua salada está formado por: 
 
- Tres electrobombas para los enfriadores centrales, de 570 m3/h a 3 bar. 
- Dos electrobombas para los generadores de agua dulce. Caudal de 40 m3/h a 4 
bar. 
- Dos electrobombas para el condensador atmosférico. Caudal de 125 m3/h a 3 bar. 
- Tres electrobombas para el aire acondicionado, con caudal de 120 m3/h, cada una. 
- Una electrobomba para el aire acondicionado del control. Caudal 10 m3/h. 
- Dos electrobombas para el equipo frigorífico de gambuzas, de 4 m3/h. 
 
 
6.1.5.           Tratamiento de combustible 
 
La planta de tratamiento y purificación de combustible y de aceite lubricante de los 
motores principales y grupos auxiliares está comprendida por dos módulos triples 
 
- Dos separadoras centrífugas Alfa Laval SA 851 para fuel-oil, de 4 m3/h, cada una. 
- Una electrobomba de trasiego de fuel-oil, de 30 m3/h a 2 bar. 
- Una separadora centrífuga Alfa Laval PA 605 para Diesel, de 1 m3/h de capacidad. 
- Una electrobomba de trasiego de Diesel-oil de 30 m3/h a 2 bar. 
 
 
6.1.6.            Tratamiento del aceite lubricante: 
 
- Dos separadoras centrífugas Alfa Laval SA 841 para el servicio de los motores 
principales, con capacidad de 2,5 m3/h, cada una. 
- Una separadora centrífuga Alfa Laval PA 605 para el servicio de los motores 
auxiliares, con capacidad de 1 m3/h. 
- Una electrobomba de lodos de 8 m3/h a 4 bar. 
- Una electrobomba para el trasiego de aceite de 10 m3/h a 4 bar. 
- Dos electrobombas de prelubricación de 65 m3/h a 0,8 bar. 
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- Dos bombas de reserva para los motores principales de 210 m3/h a 8 bar. 
 
 
6.1.7.            La unidad de aire comprimido para el arranque  
 
Está formada por: 
- Dos compresores de aire Sauer de dos etapas y dos cilindros, para los motores 
principales, de 66 m3/h a 30 bar. 
- Dos botellas de aire para el motor principal, de 2000 litros a 30 bar. 
- Una botella de aire para el arranque de los grupos auxiliares de 250 litros a 30 bar. 
- Dos botellas de aire de control de 125 litros a 7 bar, con su compresor Mark. 
 
 
6.1.8.            Generación de vapor 
 
La generación de vapor viene suministrada por los siguientes equipos: 
- Una caldera horizontal, pirotubular, de mechero para fuel/Diesel, con capacidad 
para producir 1500 kg/h de vapor a 7 bar, proporcionada por Aalborg Industries. 
- Dos calderas de exhaustación pirotubulares verticales de Aalborg Industries, con 
capacidad para producir 1000 kg/h de vapor a 7 bar, cada una. 
- Un condensador atmosférico, o recuperador de vapor. 
- Dos electrobombas para la alimentación de la caldera horizontal de mechero con 
un caudal de 2,5 m3/h. 
- Cuatro electrobombas de circulación para las calderas de recuperación de gases 
con una capacidad de 3 m3/h. 
 
 
6.1.9.            El sistema de agua sanitaria   
 
Compuesto por los siguientes equipos: 
- Dos generadores de agua dulce Gefico AQUAMAR AQ-16, con capacidad para 
16 ton/día. 
- Un tanque hidróforo de 1000 litros. 
- Dos electrobombas de circulación de agua dulce sanitaria de 12 m3/h a 6 bar. 
- Dos calentadores eléctricos de 200 litros de capacidad unitaria. También se 
calientan mediante el servicio de vapor. 
      -      Dos electrobombas de circulación de agua destilada de 1 m3/h a 4 bar. 
 
 
6.1.10.            El sistema de sentinas  
 
Formado por: 
- 3 electrobombas centrífugas de 130 m3/h a 2 bar 
- Un separador de sentinas RWO de 5 m3/h. 
 
 
6.1.11.              El sistema de lastre  
 
Compuesto por dos electrobombas de 150 m3/h a 2 bar y un módulo 
de accionamiento a distancia de las válvulas. 
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6.1.12.              El sistema de aire acondicionado  
 
Formado por tres módulos con compresores de 75 kW, con sus correspondientes motores 
eléctricos. 
 
Dispone de climatizadores y humidificadores repartidos por las diferentes áreas del 
buque. La instalación aporta el 70 % del caudal, siendo la cantidad de aire recirculado del 
30 %. En la cabina de control se ha instalado una unidad climatizadora autónoma. 
 
 
6.1.13.              El sistema contra incendios  
 
Consta de los siguientes equipos: 
- Dos electrobombas de 90 m3/h a 8 bar. 
- Un grupo de presión con electrobomba de 6 m3/h a 9 bar. 
- Una electrobomba de emergencia de 40 m3/h a 7 bar. 
- Un sistema de extinción para la máquina con 48 botellas de 45 kg de CO 2. 
- Un sistema de extinción por rociadores de garaje (drencher), formado por, dos 
electrobombas de 165 m3/h a 8 bar y 526 rociadores distribuidos en 15 secciones 
a lo largo de la zona de carga. 
- Un sistema de extinción por rociadores (sprinklers) en la zona de habilitación, 
formado por, una electrobomba de 100 m3/h a 8 bar y 616 rociadores distribuidos 
en 12 secciones. 
- Sistema de extinción por agua nebulizada Flexifog en cámara de máquinas, para 
los motores auxiliares, motores principales, caldera de mechero, módulos de 
purificación de combustible y aceite lubricante, suministrado por Heien-Larssen. 
- Un sistema independiente para el conducto de extracción de la campana de la 
cocina. 
- Sistema de circuito cerrado de TV. 
 
 
El buque dispone de cuatro puertas de corredera estancas al agua y de accionamiento 
hidráulico, situadas entre la planta séptica y la gambuza; entre la cámara de los grupos 
auxiliares y la cámara de motores principales; entre la cámara de los grupos auxiliares y 
el local del aire acondicionado y pañol; y entre la cámara de los motores principales y 
depuradoras y módulos de combustible. 
 
El sistema de accionamiento tiene un mando local manual, otro en el tronco de escaleras 
de la máquina y otro desde el panel instalado en el puente de gobierno, sólo de cierre. 
 
 
6.1.14.               Los dispositivos de salvamento  
 
Disponen de los siguientes equipos: 
 
- Cuatro botes salvavidas con capacidad para 150 personas cada uno, con sus 
respectivos pescantes deslizantes. 
- Cuatro balsas salvavidas, dos para 25 personas y otras dos para 50 personas. 
- Ocho balsas salvavidas con capacidad para 100 personas cada una. 
- Un bote de rescate rápido en estribor, con su equipo de puesta a. 
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- Un bote de rescate, con equipo de puesta a flote. 
- Un medio de rescate MOR asociado a la maniobra del equipo de puesta a flote del 
bote de rescate rápido. 
- Cuatro sistemas de evacuación MES (Marine Evacuation System), mediante tubos 
situados en cuatro compartimentos repartidos estratégicamente en la cubierta n° 
6, permitiendo la evacuación en 30 minutos. Cada MES consiste en un tubo que 
despliega una balsa salvavidas autoadrizable VIKING 100 DKS incorporada, con 
capacidad para 175 personas. 
 
 
6.2.INSTALACIONES FRIGORÍFICAS A BORDO 
 
Las instalaciones frigoríficas a bordo son: Gambuzas, aire acondicionado central y aire 









El equipo frigorífico elegido para atender los cinco recintos que componen las gambuzas 
frigoríficas, se ha ideado para cumplir con las dos condiciones más desfavorables que nos 
marcan el trabajo normal de este tipo de buques. 
 
Partiendo de la secuencia lógica de explotación del buque, se tienen tres parámetros 
perfectamente definidos con los que se necesita cumplir: 
 
1-  Diferentes temperaturas en cada uno de los espacios frigoríficos. Ello nos obliga 
a dos temperaturas de evaporación diferentes. 
 
2- Diferentes cargas térmicas entre la salida del buque de puerto y navegación. 
Cuando el buque sale de puerto acopia gran cantidad de víveres que debe enfriar 
rápidamente, mientras que cuando está en navegación sólo necesita mantenerlos 
fríos o congelados, según la gambuza. 
 
3- Necesidad de disponer de una reserva para casos de avería y/o reparación de uno 
de los equipos. 
 
Para cumplir con estos tres puntos se ha diseñado una instalación frigorífica en la que se 
combinan adecuadamente los elementos principales permiten absorber las diferencias de 
cargas térmicas según el momento y se reserva uno para casos de emergencia. 
 
Para ello se han instalado tres compresores idénticos en paralelo. 
 





EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
 
El aire acondicionado en un buque de pasaje es uno de los puntos más importantes a tener 
en cuenta. Se ha diseñado un sistema centralizado para la producción de agua fría y 
climatizadores por zonas según descripción. 
 
En los locales destinados para los equipos de aire acondicionado se encuentra instalada 
la siguiente maquinaria 
 
- Climatizadores  
- Humidificadores 
- Ventiladores de extracción 
- Cuadros eléctricos para el control de climatizadores de zonas 
 
En la sala de máquinas se encuentra instalada la siguiente maquinaria 
 
- Unidades enfriadoras de agua 
- Grupos motobomba para la circulación en un circuito cerrado de agua dulce 
- Depósito de agua dulce para equilibrado e inercia del agua en circulación. 
 
El sistema de regulación de temperatura está previsto de la siguiente forma: 
 
- Válvulas de tres vías reguladas por medio de sondas en conducto para conseguir 
la temperatura adecuada en cada zona 
- Sistema comandado desde el puente de mando, que permite modificar las señales 
de consigna de los diferentes climatizadores. 
 
El sistema de distribución de aire está provisto de la siguiente forma: 
 
1. Impulsión: conductos de chapa galvanizada aislados, de diámetros adecuados. 
2. Retorno: conducto sin aislar de chapa galvanizada de diámetros adecuados. 
3. En las zonas donde, por la amplitud de espacio disponible sea necesario, se 
instalarán conductos especiales conforma y longitud según proceda 
 
 
SALA DE MÁQUINAS 
 
El equipo frigorífico elegido para atender la cabina de control de máquinas se ha indicado 
para cumplir dos condiciones mas desfavorables que marcan el trabajo normal del equipo. 
 
Partiendo de las cargas térmicas a disipar se ha proyectado una unidad condensadora 
capaz de disipar dichas cargas, mediante en empleo de un evaporador. 
 
En el circuito de alta presión de han dispuesto un condensador enfriado por medio de 







6.2.2.  Ciclo de refrigeración por compresión de vapor simple 
 
Según el Primer Principio de la Termodinámica (PPT) el calor se transfiere de un foco de 
alta temperatura a otro foco de menor temperatura. 
Cuando se tiene que refrigerar un recinto que se encuentra a la misma o menos 









Los ciclos de refrigeración utilizan las propiedades termodinámicas de las sustancias para 
poder transportar el calor del foco frío al foco caliente, son máquinas térmicas y se 




1. Diagrama del ciclo de Carnot en función de la presión y el volumen. 
2. Diagrama del ciclo de Carnot en función de la temperatura y la entropía. 
 




Un ciclo de Carnot es un proceso cíclico reversible donde un motor térmico ideal toma 
calor de un foco caliente, lo cede a un foco frío y en el proceso genera un trabajo.  
 
Consta de cuatro procesos termodinámicos, dos isotermos y dos adiabáticos, realizados 
por un gas ideal: 
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- Proceso 1-2: Expansión isoterma donde en el punto 1 se tiene un gas a alta 
temperatura y un volumen mínimo, el gas se expande y tiende a enfriarse, pero 
como a la vez absorbe calor de la fuente caliente, se mantiene constante su 
temperatura. Al tratarse de un gas ideal y no cambiar su temperatura tampoco lo 
hace su energía interna. Al producirse transferencia de calor hacia el sistema 
aumenta la entropía del sistema. 
 
- Proceso 2-3: Expansión adiabática, el sistema se aísla térmicamente y no 
transfiere calor con el exterior. Durante la expansión el gas se enfría hasta la 
temperatura T2, disminuyendo su energía interna y alcanzando su volumen 
máximo. Al no haber transferencia de calor la entropía permanece constante. 
 
- Proceso 3-4: Compresión isoterma donde el gas comienza a comprimirse, pero no 
aumenta su temperatura porque cede calor a la fuente fría. Al ser una isoterma su 
energía interna se mantiene constante y al ceder calor su entropía disminuye. 
 
- Proceso 4-1: Compresión adiabática, el sistema termina de comprimirse y 
aumenta su temperatura hasta la del punto inicial, aumentando la energía interna. 
Como no absorbe calor, hay que comunicar un trabajo al sistema para realizar la 
compresión 
 
Los teoremas de Carnot dicen: 
 
- No puede existir una máquina térmica que funcionando entre dos fuentes térmicas 
dadas tenga mayor rendimiento que una de Carnot que funcione entre esas mismas 
fuentes térmicas. 




6.2.3.  Ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor 
 
 






Un ciclo de refrigeración por compresión de vapor se basa en un ciclo de Carnot inverso 
y en los cambios de fase de un líquido que circula en circuito cerrado por dentro de la 
instalación. 
 
El ciclo ideal está formado por cuatro procesos: 
 
- Proceso 1-2: Condensación isobárica, el fluido acaba de sufrir una compresión y 
se encuentra a alta temperatura y alta presión. Cede calor al condensador, 
cediendo el calor latente y pasando de fase gas a fase líquida. Al ceder calor 
disminuye la entropía, el volumen específico y la temperatura. 
 
- Proceso 2-3: Expansión adiabática, el fluido llega a un sistema de expansión y se 
expansiona sin ceder calor al exterior. Fijandose, en el punto dos el fluido es 
líquido subenfriado y al expansionarse le corresponde ser vapor húmedo a menor 
temperatura, punto tres. Una parte del líquido subenfriado se evapora absorbiendo 
calor del propio líquido que se encuentra a su alrededor, bajando así la temperatura 
del conjunto y generándose el vapor correspondiente a su nuevo estado. 
 
- Proceso 3-4: Evaporación isobárica, el vapor húmedo del punto tres a baja 
temperatura absorbe calor en el evaporador, aumentando su entalpía y por tanto 
su entropía. En el evaporador el fluido sufre un nuevo cambio de fase de líquido 
a vapor. 
 
- Proceso 4-1: Compresión isentrópica, por medio de un compresor se comprime el 
gas a entropía constante, aumentando su presión, temperatura y entalpía. 
 
En el diagrama aparecen marcadas dos zonas la A y la B, que son el subenfriamiento de 
líquido y el recalentamiento de vapor respectivamente. 
 
 
6.2.4.  Refrigeración mecánica 
 
Refrigeración es el proceso de bajar la temperatura de un cuerpo por debajo de la 
atmósfera que le rodea. El cuerpo que absorbe el calor, está a una temperatura inferior 
que la del cuerpo que le cede. El calor extraído del cuerpo que está siendo enfriado por el 
refrigerante, debe ser trasladado y entregado a un nivel superior de donde procede. Si se 
va a mantener la temperatura baja del cuerpo enfriado, éste debe rodearse de un material 
aislante de forma que el calor no pueda volver a él, al menos con facilidad. 
 
El cometido del refrigerante es absorber calor de un cuerpo frío y cederlo a otro cuyo 
nivel térmico es superior. 
 
En los líquidos refrigerantes se cumple la ley de correspondencias entre temperatura y 
presión. 
 
Quiere esto decir que a cada temperatura de almacenamiento corresponde una presión 
determinada o viceversa. Este es el principio de la refrigeración mecánica. 
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Cuando se eleva la temperatura de un líquido refrigerante hasta su punto de ebullición, 
pueden coexistir juntos el líquido y su vapor. Este estado se llama saturado. El vapor que 
contiene partículas de líquido se llama saturado húmedo. 
 
Si el vapor saturado no tiene ninguna partícula líquida, se llama saturado seco. Cuando 
se eleva la temperatura de vapor por encima de su temperatura de saturación, se convierte 
en recalentado y se llama vapor recalentado. 
 
En refrigeración se utilizan líquidos con bajo punto de ebullición. Los líquidos que 
cambian a vapor después de absorbido calor se llaman refrigerantes primarios. A la 
salmuera, el aire o el agua fría, que actúan como transportadores de calor se les llama 
refrigerantes secundarios. 
 
En un ciclo de refrigeración mecánica, el fin básico perseguido es extraer calor de un 
espacio o fuente y entregar este calor en otra zona o medio. Como se ha indicado 
anteriormente, el calor sólo fluye de forma natural desde una fuente caliente a un medio 
o zona más fría. Cuando se quiere extraer calor de una zona y entregarlo a otra de mayor 
temperatura, se utiliza un sistema de refrigeración. 
 
Para conseguir esto, se recurre a un fluido (refrigerante) adecuado. Este fluido se evapora 
absorbiendo calor a temperatura suficientemente baja y condensa arrojando el calor a una 
temperatura suficientemente alta. En el sistema frigorífico que se describe este trabajo, se 
emplea como refrigerante el R507A. Se le llama refrigerante primario y enfría el aire que 
recircula por los espacios frigoríficos. 
 
Generalmente, una planta frigorífica por compresión consiste en cuatro partes principales: 
El compresor frigorífico, el condensador, los dispositivos de control y el evaporador. 
Todas estas partes se comunican por tuberías entre sí. 
 
La planta frigorífica funciona: 
 
- El compresor aspira el refrigerante gaseoso a baja presión y temperatura del 
evaporador y lo comprime; el refrigerante se descarga después a presión y 
temperatura más elevadas en el condensador. 
 
- El condensador Se puede enfriar por aire o agua. El agua o aire absorbe del 
refrigerante gaseoso el calor recogido del evaporador y el calor añadido por la 
compresión del gas. El refrigerante gaseoso se enfría, se condensa y se acumula 
en el depósito de refrigerante líquido. Desde este depósito el líquido es conducido 
al evaporador por la válvula de expansión. 
 
- La válvula de expansión es un dispositivo que controla la cantidad de flujo del 
refrigerante que pasa del condensador al evaporador, reduciendo un líquido 
caliente a alta presión al entrar, a un líquido frío a baja presión al salir. Dicha 
válvula es del tipo automático, regulada por la temperatura del evaporador. 
 
- El evaporador recibe el refrigerante en parte líquido y en parte gaseoso. Aquí se 
evapora debido al calor absorbido del producto a refrigerar. El compresor 
succiona el gas así formado y vuelve a empezar el ciclo de la instalación frigorífica 
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6.3. COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
 
Los componentes básicos de una instalación frigoríficas son:  
- Compresor 
- Evaporador 





El compresor es el encargado de mover el caudal necesario de refrigerante por la 
instalación para extraer el calor de las cámaras. 
 
El caudal necesario en la instalación se determina por medio de la potencia frigorífica de 
las cámaras y la producción frigorífica neta del refrigerante. El compresor de la 
instalación es de tipo abierto alternativo, de funcionamiento sencillo y fácil de reparar. 
 
Las características constructivas del compresor establecen el volumen de refrigerante que 
es capaz de mover el compresor por unidad de tiempo: 
 
- La cilindrada del compresor, a mayor cilindrada mayor volumen desplazado, pero 
también aumenta el tamaño y por tanto el coste. 
 
- La velocidad de giro del compresor, a mayor velocidad mayor volumen barrido, 
pero aumenta el consumo del motor eléctrico y su mantenimiento. 
 
Este volumen desplazado se denomina volumen de barrido y es el caudal teórico que el 
compresor puede mover. 
 
Sin embargo, el fluido refrigerante aspirado se encuentra en fase gas y dependiendo del 
volumen específico que tenga, el compresor moverá más o menos refrigerante. 
 
Cuanto mayor sea el volumen específico del gas a la entrada del compresor menor será la 





El evaporador es el equipo encargado de extraer el calor de la cámara a refrigerar. 
 
Se trata de un intercambiador de calor donde el aire de la cámara cede calor al fluido 
refrigerante que circula por su interior. 
 
El calor de la cámara se transmite a la superficie exterior del evaporador y debe pasar por 







6.3.3. Sistema de expansión 
 
El sistema de expansión es el encargado de generar una caída brusca de presión sin 
intercambio de calor con el exterior. 
 
El sistema de expansión debe generar dicha caída de presión permitiendo que circule el 
caudal de refrigerante necesario con las presiones de condensación y evaporación 
previstas. 
 
La caída de presión se genera a través de un orificio del sistema de expansión que une la 





Un condensador es un intercambiador de calor donde el fluido refrigerante en fase gas a 
alta presión y temperatura cede calor a un fluido refrigerador, quedando el fluido 
refrigerante en fase líquida a alta presión. 
 
El condensador debe ser capaz de eliminar el calor que absorbe el fluido refrigerante en 
el evaporador, el calor generado en el trabajo de compresión y el calor necesario para 
subenfriar el líquido refrigerante. 
 
La selección del condensador se debe hacer mediante los catálogos de los fabricantes, 
considerando, como en los otros elementos de la instalación, los factores de corrección 


























6.4.COMPONENTES GAMBUZAS FRIGORÍFICAS 
 
Los elementos principales de la instalación de gambuzas son los siguientes: 
 
Tabla 1, Fuente propia. Componentes de las Gambuzas frigoríficas. 
 














Evaporador gambuza de 




Termostática gambuza de 




Evaporador gambuza congelados 
tripulación 
FRIMETAL MVP-64 1 
Termostática gambuza de 
congelados tripulación  
DANFOSS TES-2 1 
Evaporador gambuza de 
vegetales y frescos pasaje 
FRIMETAL MVG-80 1 
Termostática gambuza de 
vegetales y frescos pasaje  
DANFOSS TES-2 1 
Evaporador gambuza de 
vegetales y frescos tripulación  
FRIMETAL MVP-64 1 
Termostática gambuza de 
vegetales y frescos tripulación   
DANFOSS TES-2 1 
Evaporador gambuza seca  FRIMETAL MVG-120 1 
Termostática gambuza seca  DANFOSS TES-2 1 
Válvula de presión constante 
gambuzas de frescos  
DANFOSS KVP 15 3 
Termostátos  DANFOSS EKC-201 5 
Presostáto de baja  DANFOSS KP-1 3 
Presostáto de alta  DANFOSS KP-5 3 
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6.5.COMPONENTES EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 
 
El sistema de aire acondicionado dispone de tres plantas enfriadores de agua dulce para 
dar servicio distintos climatizadores. 
 
Cada una de las plantas es para el 50% de la capacidad total requerida. Las unidades son 
totalmente independientes unas de otras. 
 
Cada una de las unidades está constituida por los siguientes elementos 
 
Elemento Marca Modelo Cantidad 
Compresor BITZER OSK-7471-K-Y 2 
Condensador INTEGASA HACD-16-250-2 1 
Enfriador INTEGASA PTR-45-25-4P-2C 1 
Cuerpo válvulas de expansión DANFOSS AKV 20-4 2 
Termostato DANFOSS EKC 201 3 
Sensor de presión DANFOSS AKS 33 1 
Sensor de temperatura DANFOSS AKS 11 2 








- Unidades climatizadoras 
Las unidades climatizador has instaladas, así como de sus características pueden verse a 
continuación. 
 















Cubierta 7 proa: Enfermería, oficina, 

















































Cubierta 6 popa: Salón de butacas, salón 
bar, guardería, juegos recreativos, oficina 
y recepción. 











6.6.COMPONENTES AIRE ACONDICIONADO CONTROL DE 
MÁQUINAS 
 
Para conseguir seguridad en el funcionamiento del conjunto, se ha dotado los elementos 
principales necesarios para un correcto funcionamiento. 
 
 
Elemento Marca Modelo Unidades en planta 
Compresor BITZER 4 DC- 7.2Y 1 
Condensador INTEGASA 11-24-4/61 1 
Presostato de baja DANFOSS KP-1 1 
Presostato de alta 
 
DANFOSS KP-5 1 
Válvula presión constante 
 
DANFOSS KVP-35 1 
Tabla 4, Fuente propia. Componentes del AA/CC control de máquinas 
 
 














6.7. ELECCIÓN DEL REFRIGERANTE 
 
Para la elección de los refrigerantes a analizar en el estudio, se ha llevado a cabo una 
investigación sobre la legislación actual de refrigerantes realizando búsqueda tanto 
en el BOE y libros de refrigeración. 
 
 
6.8.DEFINICIÓN DEL FLUIDO REFRIGERANTE O FRIGORÍGENO 
 
Según el (Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoróficas , 2019), 
la definición de un fluido refrigerante es, 
 
“Fluido utilizado en la transmisión de calor que, en un sistema frigorífico, absorbe 
calor a bajas temperaturas y presión, cediéndolo a temperatura y presión mas elevadas, 
experimentando cambios de estado durante el proceso.”  
 
 
6.9.DENOMINACIÓN DE LOS REFRIGERANTES 
 
Según el (Real Decreto 552/2019, 2019), la denominación de los refrigerantes es, 
 
“Los refrigerantes se denominarán o expresarán por su fórmula o por su denominación 
química o, si procede, por su denominación simbólico alfanumérica, no siendo 




6.10. CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES 
 
Según el (Trueba), la clasificación de los refrigerantes es, 
 
Los fluidos frigoríficos se dividen en dos grupos: 
 
- Primarios o fluidos frigorígenos: donde la transferencia de calor se realiza en forma de 
calor latente (energía calorífica absorbida por una sustancia al cambio de estado). 
- Secundarios o fluidos frigorígenos: donde la transferencia de calor se realiza en forma 
de calor sensible (energía calorífica aplicada a una sustancia que hace subir su 
temperatura sin cambio de estado). 
 
Según la composición química, los fluidos frigorígenos pueden ser: 
 
- Orgánicos: hidrocarburos y derivados oxigenados, nitrogenados o halogenados 







6.11. CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA 
SALUD Y SEGURIDAD 
Según el (Real Decreto 552/2019, 2019), la clasificación de los refrigerantes en 
función de los efectos sobre la salud es, 
 
“Los refrigerantes se clasifican de acuerdo con su inflamabilidad y su toxicidad.”  
 
6.11.1. Clasificación en función de su inflamabilidad. 
Según el (Real Decreto 552/2019, 2019), la clasificación en función de la 
inflamabilidad de los refrigerantes es, 
“Los refrigerantes deberán incluirse dentro de una de las tres categorías, 1, 2 y 3 
basándose en lo siguiente:”  
CATEGORÍA 1: 
Según el (Real Decreto 552/2019, 2019), la categoría 1 de clasificación de los 
refrigerantes en función de su inflamabilidad es, 
“Refrigerantes que no muestran propagación de llama cuando se ensayan a +60 ºC 
y 101,3 kPa.”  
CATEGORÍA 2: 
Según el (Real Decreto 552/2019, 2019), la categoría 2 de clasificación de los 
refrigerantes en función de su inflamabilidad es, 
Refrigerantes que cumplan las tres condiciones siguientes: 
- Muestran propagación de llama cuando se ensayan a +60 ºC y 101,3 kPa. 
- Tiene un límite inferior de inflamabilidad, cuando forman una mezcla con el aire, igual 
o superior al 3,5% en volumen (V/V). 
- Tiene un calor de combustión menor que 19.000 kJ/kg. 
Dentro de este grupo la norma ISO 817 ha introducido el criterio de la disminución de 
riesgo a causa de la baja velocidad de propagación de la llama de ciertas substancias, 
estableciendo la categoría 2L, el cual además de satisfacer las tres condiciones 
anteriores presenta la siguiente característica: 
- Velocidad de propagación de la llama inferior a 10 cm/s. 
- Los refrigerantes que en la actualidad están dentro de esta categoría son los siguientes: 
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- A2L: R-32; R-143a; R-1234yf; R-1234ze; R-444A; R-444B; R-445A; R-446A; R-
447A; R-451A; R-451B; R-452B; R-454A; R-454B; R-454C y R-455A. 
- B2L: R-717. 
 
CATEGORÍA 3: 
Según el (Real Decreto 552/2019, 2019), la categoría 3 de clasificación de los 
refrigerantes en función de su inflamabilidad es, 
Refrigerantes que cumplan las tres condiciones siguientes: 
- Muestran propagación de llama cuando se ensayan a +60 ºC y 101,3 kPa. 
- Tiene un límite inferior de inflamabilidad, cuando forman una mezcla con el aire, 
inferior al 3,5% en volumen (V/V). 
- Tiene un calor de combustión mayor o igual que 19.000 kJ/kg. 
Nota. Los límites inferiores de inflamabilidad se determinarán de acuerdo con la 
correspondiente norma, por ejemplo, ANSI / ASTM E 681 y se recogen en la ISO 817 
y UNE-EN 378. 
 
6.11.2.  Clasificación en función de la toxicidad. 
Según el (Real Decreto 552/2019, 2019), la clasificación según la toxicidad es, 
“Los refrigerantes deberán incluirse dentro de una de las categorías A y B basándose 
en su toxicidad:”  
CATEGORÍA A: 
Según el (Real Decreto 552/2019, 2019), la categoría A de clasificación de los 
refrigerantes en función de la toxicidad es, 
“Refrigerantes cuya concentración media en el tiempo no tiene efectos adversos para 
la mayoría de los trabajadores que pueden estar expuestos al refrigerante durante una 
jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas semanales y cuyo valor es igual o superior 
a una concentración media de 400 ml/m3 [400 ppm. (V/V 
CATEGORÍA B: 
Según el (Real Decreto 552/2019, 2019), la categoría B de clasificación de los 
refrigerantes en función de la toxicidad es, 
 32 
“Refrigerantes cuya concentración media en el tiempo no tiene efectos adversos para 
la mayoría de los trabajadores que puedan estar expuestos al refrigerante durante una 
jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas semanales y cuyo valor es inferior a una 
concentración media de 400 ml/m3 [400 ppm. (V/V)].”  
 
 
6.11.3. Clases y Grupos de seguridad. 
Según el (Real Decreto 552/2019, 2019), las clases y grupos de seguridad en 
refrigerantes es, 
“Los refrigerantes se clasifican por clases de seguridad de acuerdo con la tabla 1.”  
Clases de seguridad y su determinación en función de la inflamabilidad y toxicidad 
 
Tabla 5, Fuente: Según el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se 
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 
 
Según el (Real Decreto 552/2019, 2019), las clases y grupos de seguridad en 
refrigerantes es, 
“Para el propósito del presente Reglamento se agrupan de forma simplificada como 
sigue: 
Grupo L1 de alta seguridad = A1. 
Grupo L2 de media seguridad = A2L, A2, B1, B2L, B2. 
Grupo L3 de baja seguridad = A3, B3. 
Cuando existan dudas sobre el grupo al que pertenece un refrigerante éste se deberá 
clasificar en el más exigente de ellos.”  
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6.11.4.  Clasificación de las mezclas de los refrigerantes en función de sus 
efectos sobre la salud y la seguridad. 
Según el (Real Decreto 552/2019, 2019), la clasificación de las mezclas de los 
refrigerantes en función de sus efectos en saludo y seguridad es,  
A las mezclas de refrigerantes, cuya inflamabilidad o toxicidad puedan variar debido 
a cambios de composición por fraccionamiento, se les deberá asignar una doble 
clasificación de clase de seguridad separada por una barra oblicua (/). La primera 
clasificación registrada deberá ser la clasificación de la composición original de la 
mezcla. La segunda registrada deberá ser la de la composición de la mezcla en el «caso 
del fraccionamiento más desfavorable». Cada característica deberá considerarse 
independientemente. 
Ambas clasificaciones deberán determinarse utilizando los mismos criterios que si 
fuera un refrigerante con un único componente. 
En cuanto a su toxicidad, «el caso del fraccionamiento más desfavorable» deberá 
definirse como la composición que resulta de la concentración más alta del (de los) 
componente(s) en fase líquida o vapor. La toxicidad de una mezcla específica deberá 
establecerse en base a sus componentes considerados individualmente. 
Puesto que el fraccionamiento puede ocurrir como resultado de una fuga en el sistema 
de refrigeración cuando se determine «el caso de fraccionamiento más desfavorable» 
deberán considerarse la composición de la mezcla que queda en el sistema y la de la 
fuga. El «caso del fraccionamiento más desfavorable» podrá ser o bien la composición 
inicial o una composición generada durante el fraccionamiento. 
El caso del fraccionamiento más desfavorable, en lo referente a la toxicidad, podrá o 
no coincidir con el caso del fraccionamiento más desfavorable respecto a la 
inflamabilidad. 
 
6.12. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL FLUIDO REFRIGERANTE 
 
Según el (Trueba), los criterios de selección del fluido frigorígeno son, 
 
“Los criterios de selección son los siguientes: 
 
- Estabilidad química 
- Comportamiento indiferente frente a los materiales usados 
- Ausencia de toxicidad 
- No debe ser explosivo ni inflamable 
- Fácil detección de gas 
- Ningún efecto sobre lubricantes 
- La presión de evaporación debe ser superior a la presión atmosférica 
- Baja presión de condensación 
- Gran potencia frigorífica específica 
- Costo y disponibilidad 
- No perjudicar a la capa de ozono ni crear efecto invernadero 












Ya que tienen un comportamiento muy similar en la instalación, pero ya se verá que algún 







































6.13. CARACTERISTICAS DE LOS REFRIGERANTES ELEGIDOS EN 
LAS INSTALACIONES 
 
Tabla 6, Fuente: Según el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se 


























102 97,5 98,9 97,6 
Densidad de 
vapor a 25 ºC 
a 101,3 kPa 
kg/m3 








-26 -34,7 a -26,3 -46,7 -46,5 a -46,7 
ATEL/ODL 
(Kg/m3) 














1430 1585 3985 3922 
Potencial de 
agotamiento 
de la capa de 
ozono 
0 0,048 0 0 
Clasificación 
según REP 
2 2 2 2 








6.14. FICHA TÉCNICA DE LOS REFRIGERANTES ELEGIDOS 
 
 






























































































6.15. INTRODUCCIÓN A LOS CÁLCULOS EN LAS INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS DE UN BUQUE RO-RO 
 
 
- Los cálculos que se van a realizar son circuitos ideales, ya que no se tienen los 
datos suficientes para realizar los circuitos reales. 
- Los refrigerantes de los cuales se van a realizar los cálculos son los elegidos 
anteriormente. 
- Se realizará una comparación de resultados, inicialmente con el refrigerante 
actual de la instalación R507A se realizará tanto cálculos a mano como cálculos 
con el programa de simulación SOLKANE. Con esta comprobación se 
conseguirá dar una aprobación de la simulación según el error obtenido. 
- Tras la realización de todos los cálculos se elaborarán unas conclusiones donde 
se darán a conocer tanto las mejores como las peores opciones de refrigerante 





































6.16. CÁLCULOS DE LAS INSTALACIONES REFRIGERANTE R507A 
 
6.16.1.  Cálculo Gambuzas de congelados R507A 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido durante 
las prácticas de embarque en el buque Volcán de Tijarafe. 
 
 Datos: 
Temperatura del condensador = Tk = 50 ºC 
Temperatura del evaporador= To = -18ºC 
 
Cálculos: 
Presión del condensador (Pk) a 50ºC según tablas del refrigerante R507A = 23,44 Bar 
Presión del evaporador (Po) a -18ºC según tablas del refrigerante R507A = 3,40 Bar 
 







3,16 − 3,79 =
−18 − (−15)
𝑃𝑜 − 3,79  
 
Entalpias de los 4 puntos característicos de la compresión mecánica obtenidas del 









- h 1 = 353 kJ/kg 
- h 2 = 390 kJ/kg 
- h 3 = 278 kJ/kg 
- h 4 = 278 kJ/kg 
 
Según datos técnicos de la instalación, esta diseñada para ofrecer una Wfrigorífica de 
6KW 
 
𝑊𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 = 𝑚	(	ℎ1 − ℎ4) 
 
6 = 𝑚	(353 − 278) 
 
𝑚 = 0,08		𝑘𝑔/𝑠 = 80 g/s 
 
 





ℎ2 − ℎ1 =
353 − 278
390 − 353 = 2,027 
 
Comprobación del cálculo: 
 
𝑊𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = 𝐶𝑂𝑃 
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Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
 
Entalpias de los 4 puntos característicos de la compresión mecánica obtenidas con el 
programa SOLKANE del refrigerante R507A 
 
- h 1 = 352,62 kJ/kg 
- h 2 = 390,29 kJ/kg 
- h 3 = 277,73 kJ/kg 
- h 4 = 277,73 kJ/kg 
 
 
Wcompresor = 3,01 kW 
 
Caudal másico = m = 79,795 g/s 
 












6.16.1.2. Tabla comparativa de cálculos a mano y las simulaciones de 
SOLKANE 
 
Tabla 8, Fuente propia. 
R507A CÁLCULO  SIMULACIÓN Diferencia en (%) 
h 1 (kJ/kg) 353 352,62 0,10 
h 2 (kJ/kg) 390 390,29 0,074 
h 3 (kJ/kg) 278 277,73 0,097 
h 4 (kJ/kg) 278 277,73 0,097 
m (g/s) 80 79,795 0,25 
W compresor (kW) 2,96 3,01 1,66 





∥ 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 ∥



































6.16.2.  Simulación Gambuzas de frescos R507A 
 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido durante 
las prácticas de embarque en el buque Volcán de Tijarafe. 
 
 Datos: 
Temperatura del condensador = Tk = 48 ºC 
Temperatura del evaporador = To= 0ºC 
 
Cálculos: 
Presión del condensador (Pk) a 48ºC según tablas del refrigerante R507A = 23,036 Bar 
Presión del evaporador (Po) a 0ºC según tablas del refrigerante R507A = 6,25 Bar 
 







20,93 − 24,44 =
48 − 50
𝑃𝑘 − 24,44 
 
Entalpias de los 4 puntos característicos de la compresión mecánica obtenidas del 
diagrama (P/h) del refrigerante R507A 
 





- h 1 = 362 kJ/kg 
- h 2 = 387 kJ/kg 
- h 3 = 272 kJ/kg 
- h 4 = 272 kJ/kg 
 
Según datos técnicos de la instalación, esta diseñada para ofrecer una Wfrigorífica de 6 
kW 
 
𝑊𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 = 𝑚	(	ℎ1 − ℎ4) 
 
6 = 𝑚	(362 − 272) 
 









ℎ2 − ℎ1 =
362 − 272
387 − 362 = 3,6 
 
Comprobación del cálculo: 
 
𝑊𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = 𝐶𝑂𝑃 
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Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
 
Entalpias de los 4 puntos característicos de la compresión mecánica obtenidas con el 
programa SOLKANE del refrigerante R507A 
 
- h 1 = 361,92 kJ/kg 
- h 2 = 386,32 kJ/kg 
- h 3 = 273,73 kJ/kg 
- h 4 = 273,73 kJ/kg 
 
 
Wcompresor = 1,66 kW 
 
Caudal másico = m = 68,032 g/s 
 









6.16.2.2. Tabla comparativa de cálculos a mano y las simulaciones en 
SOLKANE 
 
Tabla 10, Fuente propia 
R507A CÁLCULO  SIMULACIÓN  Diferencia en % 
h 1 (kJ/kg) 362 361,92 0,022 
h 2 (kJ/kg) 387 386,32 0,17 
h 3 (kJ/kg) 272 273,73 0,63 
h 4 (kJ/kg) 272 273,73 0,63 
m (g/s) 66 68,032 2,98 
W compresor (kW) 1,66 1,66 0 




∥ 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 ∥




































6.16.3. Cálculo AACC Central del barco R507A 
 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido durante 




Temperatura del condensador = Tk = 53 ºC 




Presión del condensador (Pk) a 53ºC según tablas del refrigerante R507A = 24,8 Bar 
Presión del evaporador (Po) a 15ºC según tablas del refrigerante R507A = 9,77 Bar 
 
 
Entalpias de los 4 puntos característicos de la compresión mecánica obtenidas del 










- h 1 = 369 kJ/kg 
- h 2 = 387 kJ/kg 
- h 3 = 282 kJ/kg 
- h 4 = 282 kJ/kg 
 
 
Según datos técnicos de la instalación, esta diseñada para ofrecer una Wfrigorífica de 
110 kW 
 
𝑊𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 = 𝑚	(	ℎ1 − ℎ4) 
 
110 = 𝑚	(369 − 282) 
 
𝑚 = 1,264	𝑘𝑔/𝑠 = 1264 g/s 
 
 





ℎ2 − ℎ1 =
369 − 282
387 − 369 = 4,83 
 
Comprobación del cálculo: 
 
𝑊𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = 𝐶𝑂𝑃 
 
110














































Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
 
Entalpias de los 4 puntos característicos de la compresión mecánica obtenidas con el 
programa SOLKANE del refrigerante R507A 
 
- h 1 = 368,67 kJ/kg 
- h 2 = 386,16 kJ/kg 
- h 3 = 283,16 kJ/kg 
- h 4 = 283,16 kJ/kg 
 
 
Wcompresor = 22,5  kW 
 
Caudal másico = m = 1286,4  g/s 
 








Tabla 11, Fuente propia. 
R507A CÁLCULO  SIMULACIÓN Diferencia en % 
h 1 (kJ/kg) 369 368,67 0,089 
h 2 (kJ/kg) 387 386,16 0,21 
h 3 (kJ/kg) 282 283,16 0,409 
h 4 (kJ/kg) 282 283,16 0,409 
m (g/s) 1264 1286,4  1,74 
W compresor (kW) 22,75 22,5 1,1 





∥ 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 ∥


































6.16.4.  Cálculo AACC Control de máquinas R507A 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido durante 
las prácticas de embarque en el buque Volcán de Tijarafe. 
 
 Datos: 
Presión del evaporador = Po = 4,5 bar 
Presión del condensador = Pk = 14 bar 
 
Cálculos: 
Temperatura del evaporador (To) a 4,5 bar según tablas del refrigerante R507A = -10ºC 
Temperatura del condensador (Tk) a 14 bar según tablas del refrigerante R507A = 
28,38ºC 
 







12,81 − 14,57 =
𝑇𝑘 − 30
14 − 14,57 
 
Entalpias de los 4 puntos característicos de la compresión mecánica obtenidas del 
diagrama (P/h) del refrigerante R507A 
 
 





- h 1 = 357 kJ/kg 
- h 2 = 380 kJ/kg 
- h 3 = 241 kJ/kg 
- h 4 = 241 kJ/kg 
 
Según datos técnicos de la instalación, esta diseñada para ofrecer una Wfrigorífica de 15 
kW 
 
𝑊𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 = 𝑚	(	ℎ1 − ℎ4) 
 
15 = 𝑚	(357 − 241) 
 
𝑚 = 0,129	𝑘𝑔/𝑠 = 129 g/s 
 
 





ℎ2 − ℎ1 =
357 − 241
380 − 357 = 5,043 
 
Comprobación del cálculo: 
 
𝑊𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = 𝐶𝑂𝑃 
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Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
 
Entalpias de los 4 puntos característicos de la compresión mecánica obtenidas con el 
programa SOLKANE del refrigerante R507A 
 
- h 1 = 356,88 kJ/kg 
- h 2 = 378,98 kJ/kg 
- h 3 = 241,15 kJ/kg 
- h 4 = 241,15 kJ/kg 
 
Wcompresor = 2,86 kW 
 
Caudal másico = m = 129,61 g/s 
 

















Tabla 13, Fuente propia.  
R507A CÁLCULO  SIMULACIÓN Diferencia en % 
h 1 (kJ/kg) 357 357,88 0,24 
h 2 (kJ/kg) 380 378,98 0,79 
h 3 (kJ/kg) 241 241,15 0,062 
h 4 (kJ/kg) 241 241,15 0,062 
m (g/s) 129 129,61 0,47 
W compresor (kW) 2,974 2,86 3,98 





∥ 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 ∥




6.16.5. Elección de cálculos 
 
Una vez realizados los cálculos, y realizando una comparación con los resultados 
obtenidos en la simulación del programa SOLKANE, se llega a la conclusión que las 
diferencias en los cálculos realizados son pequeñas (inferiores al 4%) y por lo tanto para 
los demás refrigerantes a estudiar solo se realizaran con la simulación del programa 






























Tabla 14, Fuente propia. Tabla de análisis de los datos del refrigerante R507A 










Presión min. (Bar) 3,40              6,25 9,77 4,5 
Presión max. 
(Bar) 
23,44 23,03 24,8 14 
Diferencia de presión (Bar) 20,21 16,30 15,49 9,50 
Índice de compresión 6,97 3,61 2,59 3,11 
Volum. Específico a P.min. 0,063 0,031 0,019 0,042 
Potencia de enfriamiento 
volum. (kJ/m3) 
1326 2846 4380 2692 
Caudal volumen desplazado 
(m3/h) a P. min. 
16,29 7,59 90,42 20,06 
Q Condensador (kW) 9,01 7,66 132 17,9 
DIÁMETRO INTERIOR 
(mm) tuberías de aspiración 
24,31 18,67 48,24 26,46 
COP 2,00 3,61 4,89 5,25 
CAUDAL MÁSICO (g/s) 79,795 68,032 1286,4 129,61 





















6.17. SIMULACIÓN CON SOLKANE R134a 
 
 
6.17.1  Simulación de gambuzas de congelados 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido 




Temperatura del condensador = Tk = 50 ºC 











Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
Entalpías: 
- h 1 = 387,63 kJ/kg 
- h 2 = 433,98 kJ/kg 
- h 3 = 271,52 kJ/kg 
- h 4 = 271,52 kJ/kg 
 
Caudal másico = m = 51,630 g/s 
Wcompresor = 2,39 kW 




6.17.2.  Simulación gambuza frescos 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido 




Temperatura del condensador = Tk = 48ºC 











Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
Entalpías: 
- h 1 = 398,49 kJ/kg 
- h 2 = 428,78 kJ/kg 
- h 3 = 268,45 kJ/kg 
- h 4 = 268,45 kJ/kg 
 
Caudal másico = m = 46,141 g/s 
Wcompresor = 1,40 kW 
COP = 4,30 
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6.17.3.  Simulación AACC central  
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido 




Temperatura del condensador = Tk = 53 ºC 















Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
Entalpías: 
- h 1 = 406,98 kJ/kg 
- h 2 = 428,97 kJ/kg 
- h 3 = 276,18 kJ/kg 
- h 4 = 276,18 kJ/kg 
 
Caudal másico = m = 841,2 g/s 
Wcompresor = 18,5 kW 
COP = 5,94 
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6.17.4.  Simulación de AACC control de máquinas 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido 




Temperatura del condensador = Tk = 28,38ºC 











Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
Entalpías: 
- h 1 = 392,58 kJ/kg 
- h 2 = 419,27 kJ/kg 
- h 3 = 238,96 kJ/kg 
- h 4 = 238,96 kJ/kg 
 
Caudal másico = m = 97,64 g/s 
Wcompresor = 2,61 kW 








Tabla 15, Fuente propia. Tabla de análisis de los datos refrigerante R134a. 










Presión min. (Bar) 1,6 2,9 4,9 2 
Presión max. 
(Bar) 
15 13 16 7,2 
Diferencia de presión (Bar) 11,73 9,60 9,32 5,26 
Índice de compresión 9,11 4,28 2,91 3,62 
Volum. Específico a P.min. 0,135 0,070 0,042 0,1 
Potencia de enfriamiento 
volum. (kJ/m3) 
855 1877 3107 1543 
Caudal volumen desplazado 
(m3/h) a P. min. 
25,25 11,51 127,4 34,99 
Q Condensador (kW) 8,39 7,40 129 17,6 
DIÁMETRO INTERIOR 
(mm) tuberías de aspiración 
28,49 21,3 53,54 32,26 
COP 2,51 4,3 5,94 5,76 
CAUDAL MÁSICO (g/s) 51,63 46,141 841,2 97,64 

























6.18. SIMULACIÓN CON SOLKANE REFRIGERANTE R404A 
 
 
6.18.1  Simulación gambuzas de congelados 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido 




Temperatura del condensador = Tk = 50ºC 












Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
Entalpías: 
- h 1 = 356,38 kJ/kg 
- h 2 = 395,21 kJ/kg 
- h 3 = 276,83 kJ/kg 
- h 4 = 276,83 kJ/kg 
 
Caudal másico = m = 75,426 g/s 
Wcompresor = 2,93 kW 
COP = 2,05 
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6.18.2.  Simulación gambuza frescos 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido 




Temperatura del condensador = Tk = 48 ºC 











Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
Entalpías: 
- h 1 = 365,78 kJ/kg 
- h 2 = 390,91 kJ/kg 
- h 3 = 273,11 kJ/kg 
- h 4 = 273,11 kJ/kg 
 
Caudal másico = m = 64,743 g/s 
Wcompresor = 1,63 kW 




6.18.3.  Simulación AACC central 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido 




Temperatura del condensador = Tk = 53 ºC 












Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
Entalpías: 
- h 1 = 372,60 kJ/kg 
- h 2 = 390,59 kJ/kg 
- h 3 = 282,62 kJ/kg 
- h 4 = 282,62 kJ/kg 
 
Caudal másico = m = 1222,5 g/s 
Wcompresor = 22 kW 
COP = 5 
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6.18.4.  Simulación AACC control de máquinas 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido 




Presión del evaporador = Po = 4,5 bar 











Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
Entalpías: 
- h 1 = 360,69 kJ/kg 
- h 2 = 383,26 kJ/kg 
- h 3 = 240,19 kJ/kg 
- h 4 = 240,19 kJ/kg 
 
Caudal másico = m = 124,48 g/s 
Wcompresor = 2,81 kW 










Tabla 16, Fuente propia. Tabla de análisis de los datos del refrigerante R404A 










Presión min. (Bar) 3,2 6 9,5 4,3 
Presión max. 
(Bar) 
24 23 25 14 
Diferencia de presión (Bar) 19,72 15,92 15,15 9,12 
Índice de compresión 7,10 3,65 2,61 3,12 
Volum. Específico a P.min. 0,06 0,032 0,021 0,045 
Potencia de enfriamiento 
volum. (kJ/m3) 
1317 2824 4364 2640 
Caudal volumen desplazado 
(m3/h) a P. min. 
16,40 7,65 90,73 20,46 
Q Condensador (kW) 8,93 7,63 132 17,8 
DIÁMETRO INTERIOR 
(mm) tubería de aspiración 
24,27 18,44 48,07 26,54 
COP 2,05 3,69 5 5,34 
CAUDAL MÁSICO (g/s) 75,426 64,743 1222,5 124,48 
























6.19. SIMULACIÓN CON SOLKANE R409A 
 
6.19.1.  Simulación de gambuzas de congelados  
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido 




Temperatura del condensador = Tk = 50ºC 












Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
Entalpías: 
- h 1 = 386,76 kJ/kg 
- h 2 = 436,70 kJ/kg 
- h 3 = 255,17 kJ/kg 
- h 4 = 255,17 kJ/kg 
 
Caudal másico = m = 45,595 g/s 
W compresor = 2,28 kW 
COP = 2,64 
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6.19.2.  Simulación gambuzas frescos 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido 




Temperatura del condensador = Tk = 48ºC 










Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
Entalpías: 
- h 1 = 395,99 kJ/kg 
- h 2 = 428,65 kJ/kg 
- h 3 = 252,30 kJ/kg 
- h 4 = 252,30 kJ/kg 
 
Caudal másico = m = 41,757 g/s 
W compresor = 1,36 kW 




6.19.3.  Simulación AACC central 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido 




Temperatura del condensador = Tk = 53ºC 













Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
Entalpías: 
- h 1 = 403,23 kJ/kg 
- h 2 = 427,16 kJ/kg 
- h 3 = 259,23 kJ/kg 
- h 4 = 259,53 kJ/kg 
 
Caudal másico = m = 765,5 g/s 
W compresor = 18,3 kW 




6.19.4.  Simulación AACC control de máquinas 
 
Se suponen en el cálculo que no hay pérdidas en la compresión mecánica. 
 
Para la obtención de datos necesarios de presiones y temperaturas se han recogido 




Presión del evaporador = Po = 4,5 bar 











Según los datos obtenidos con el programa SOLKANE suponiendo que: 
 
- No hay recalentamientos 
- No hay pérdidas de presión 
- No hay subenfriamiento 
- Y el rendimiento isoentrópico es 1. 
 
Entalpías:  
- h 1 = 390,92 kJ/kg 
- h 2 = 419,29 kJ/kg 
- h 3 = 225,25 kJ/kg 
- h 4 = 225,25 kJ/kg 
 
Caudal másico = m = 90,54 g/s 
W compresor = 2,57 kW 




6.19.5. Tabla datos SOLKANE R409A 
 
 
Tabla 17, Fuente propia. Tabla de análisis de los datos del refrigerante R409A. 










Presión min. (Bar) 1,6 3 5 2,2 
Presión max. 
(Bar) 
14 13 15 7,5 
Diferencia de presión (Bar) 11,72 9,58 9,30 5,25 
Índice de compresión 8,75 4,19 2,88 3,53 
Volum. Específico a P.min. 0,19 0,082 0,049 0,1 
Potencia de enfriamiento 
volum. (kJ/m3)  
958 1999 3234 1626 
Caudal volumen desplazado 
(m3/h) a P.min. 
22,54 10,81 122,5 33,21 
WCondensador (kW) 8,28 7,36 128 17,6 
DIÁMETRO INTERIOR 
(mm) tubería de aspiración 
25,63 25,63 50,66 29,92 
COP 2,64 4,40 6 5,85 
CAUDAL MÁSICO (g/s) 45,595 41,757 765,5 90,54 



























6.20. TABLA COMPARACIÓN DE REFRIGERANTES 
 
COMPARACIÓN DE REFRIGERANTES 
 
Tabla 18, Fuente propia. Tabla de análisis de los datos de la Gambuza de congelados 
LOCAL                  Gambuza congelados 
REFRIGERANTE R507A R134a R404A R409A 
Presión min. (Bar) 1,6 2,9 4,9 2 
Presión max. 
(Bar) 
15 13 16 7,2 
Diferencia de presión (Bar) 20,21 11,73 19,72 11,72 
Índice de compresión 6,97 9,11 7,10 8,75 
Volum. Específico a P.min. (m3) 0,135 0,070 0,042 0,1 
Potencia de enfriamiento volum. (kJ/m3) 1326 855 1317 958 
Caudal volumen desplazado (m3/h) a P.min. 16,29 25,25 16,40 22,54 
WCondensador (kW) 9,01 8,39 8,93 8,28 
DIÁMETRO INTERIOR (mm) tubería de 
aspiración 
24,31 28,49 24,27 25,63 
COP 2 2,52 2,05 2,64 
CAUDAL MÁSICO (g/s) 79,795 51,630 75,426 45,595 
WCOMPRESOR (kW) 3,01 2,39 2,93 2,28 




Tabla 19, Fuente propia. Tabla de análisis de los datos de la Gambuza de frescos 
LOCAL                 Gambuza frescos 
REFRIGERANTE R507A R134a R404A R409A 
Presión min. (Bar) 1,6 2,9 4,9 2 
Presión max. 
(Bar) 
15 13 16 7,2 
Diferencia de presión (Bar) 16,30 9,60 15,92 9,58 
Índice de compresión 3,61 4,28 3,65 4,19 
Volum. Específico a P.min. (m3) 0,135 0,07 0,042 0,1 
Potencia de enfriamiento volum. (kJ/m3) 2846 1877 2824 1999 
Caudal volumen desplazado (m3/h) a P.min 7,59 11,51 7,65 10,81 
Q Condensador (kW) 7,66 7,40 7,63 7,36 
DIÁMETRO INTERIOR (mm) tubería de admisión 18,67 21,3 18,44 25,63 
COP 3,61 4,3 3,69 4,4 
CAUDAL MÁSICO (g/s) 68,032 46,141 64,743 41,757 
W COMPRESOR (kW) 1,66 1,4 1,63 1,36 




Tabla 20, Fuente propia. Tabla de análisis de los datos del AA/CC central 
LOCAL                      AA/CC central 
REFRIGERANTE R507A R134a R404A R409A 
Presión min. (Bar) 9,77 4,9 9,5 5 
Presión max. 
(Bar) 
25,3 16 25 15 
Diferencia de presión (Bar) 15,49 9,32 15,15 9,30 
Índice de compresión 2,59 2,91 2,61 2,88 
Volum. Específico a P.min. (m3) 0,019 0,042 0,021 0,049 
Potencia de enfriamiento volum. (kJ/m3) 4380 3107 4364 3234 
Caudal volumen desplazado (m3/h) a P.min. 90,42 127,4 90,73 122,5 
Q Condensador (kW) 132 129 132 128 
DIÁMETRO INTERIOR (mm) tuberías de 
aspiración 
48,24 53,54 48,07 50,66 
COP 4,89 5,94 5 6 
CAUDAL MÁSICO (g/s) 1286,4 841,3 1222,5 765,5 
W COMPRESOR (kW) 22,5 18,5 22 18,3 







Tabla 21, Fuente propia. Tabla de análisis de los datos del AA/CC del control de 
máquinas. 
LOCAL           AA/CC control de máquinas 
REFRIGERANTE R507A R134a R404A R409A 
Presión min. (Bar) 1,6 3 5 2,2 
Presión max. 
(Bar) 
14 13 15 7,5 
Diferencia de presión (Bar) 9,5 5,26 9,12 5,25 
Índice de compresión 3,11 3,62 3,12 3,53 
Volum. Específico a P.min. (m3) 0,19 0,082 0,049 0,1 
Potencia de enfriamiento volum. (kJ/m3) 2692 1543 2640 1626 
Caudal volumen desplazado (m3/h) a P.min. 20,06 34,99 20,46 33,21 
Q Condensador (kW) 17,9 17,6 17,8 17,6 
DIÁMETRO INTERIOR (mm) tubería de 
aspiración 
26,46 32,26 26,54 29,92 
COP 5,25 5,76 5,34 5,85 
CAUDAL MÁSICO (g/s) 129,61 97,64 124,48 90,54 
W COMPRESOR (kW) 2,86 2,61 2,81 2,57 
Precio € 25kg 2655,35 1214,4 2475,05 1550,4 
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- DATOS DE ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES: 
 
Presión mínima: Es la presión teórica mínima de la instalación, la correspondiente al 
evaporador. Interesa que sea superior a la atmosférica. 
 
Presión máxima: Es la presión teórica máxima de la instalación, la correspondiente con 
el condensador. Interesa que sea pequeña. 
 
Diferencia de presión: Es la diferencia de presiones entre el condensador y el evaporador. 
Interesa que sea lo menor posible. 
 
Índice de compresión: Cociente entre la presión del condensador y la presión del 
evaporador. Interesa que sea lo mas pequeño posible. 
 
Volumen específico a Presión min.: Es el volumen de refrigerante que se encuentra en la 
aspiración del compresor. Interesa que sea lo menor posible. 
 
Potencia de enfriamiento: Es el cociente la potencia frigorífica de la instalación y el 
volumen específico. Interesa que sea lo mayor posible 
 
Caudal de volumen desplazado: Es el volumen desplazado de refrigerante por unidad de 
tiempo. Interesa que sea lo menos posible. 
 
Q condensador: Potencia del condensador. Interesa que sea lo menor posible 
 
Diámetro interior: Es el diámetro interior de los tubos de la instalación. Interesa que el 
diámetro interior sea lo más mínimo posible. 
 
COP: Eficiencia de la instalación frigorífica. Interesa lo mas alto posible 
 
Caudal másico: Cociente entre la potencia frigorífica y la producción frigorífica 
(diferencia de entalpías en el evaporador). Interesa que sea un valor pequeño. 
 




Los parámetros más interesantes de analizar son básicamente: 
 
- El COP que indica el consumo energético 
- La relación de caudal y volumen específico en la aspiración ya que la relación de 










6.21. ELECCIÓN DE REFRIGERANTE BASADA EN DATOS IDEALES  
 
Para la elección del refrigerante, se van a utilizar los datos más característicos de la 
instalación indicados en las tablas del apartado 5. 
 
En cada instalación se va a analizar los datos por separado y se va a escoger para cada 
instalación el refrigerante que mejores datos ideales haya obtenido. 
 
Para una elección de refrigerante se tendrá también en cuenta el menor coste de cambios 
en la instalación, ya que se quiere mejorar el rendimiento de la instalación con el menor 
gasto posible en sustituir elementos, dado que la vida útil realmente del barco es pequeña, 
y no se justifica la realización de inversiones que tengan periodos de amortización largos. 
 
 
6.21.1. Gambuza de congelados 
 
La elección del refrigerante en la gambuza de congelados se va a realizar una 
comparación de datos ideales de las tablas del apartado 5. 
 
- El dato mas característico donde hay que fijarse, es en el COP, el COP que es la 
eficiencia de la instalación y por lo tanto un mayor COP significa una mejor 
instalación frigorífica. 
 
El COP más alto es el del R409A (2,64) y el segundo mas alto es el R134a (2,51).  
Mientras que el COP de los otros dos refrigerantes es un poco menor, el R404A 
(2,05) y el del R507A (2). 
 
- Otro dato como el caudal másico, en este caso es la cantidad de refrigerante que 
hay que “mover” en la instalación interesa, que sea un valor pequeño ya que eso 
quiere decir que con menos cantidad de refrigerante se enfría lo mismo. 
 
R507A (79,795 g/s), R134a (51,630 g/s), R404A (75,426 g/s) y R409A (45,595 
g/s) 
 
En este caso el caudal másico mas pequeño para esta instalación es el que da el 
R409A, el segundo mas pequeño es el R404A y los otros dos refrigerantes, tanto 
el R134a y el R507A, con valores muy superiores a los otros dos refrigerantes, 
pero muy parejos entre ellos. 
 
 
- El caudal volumétrico en la aspiración que al igual que el caudal másico interesa 
que sea lo menor pasible para que así el compresor sea lo mas pequeño posible. 
 
R507A (20,06 m3/h), R134a (34,99 m3/h), el R404A (20,46 m3/h) y el R409A 
(33,21 m3/h) 
 
En este apartado el R507A es el refrigerante que menos caudal volumétrico tiene, 
con una diferencia mínima con el R404A, pero siendo este refrigerante un poco 
superior y los otros dos refrigerantes, tanto el R134a como el R409A con valores 




- La potencia del condensador  
 
R507A (17,9 kW), R134a (17,6 kW), el R404A (17,8 kW) y el R409A (17,6 kW) 
 
Una diferencia mínima en los cuatro refrigerantes, el condensador de mayor 
potencia R507A y el inferior R409A. 
 
 
- La potencia del compresor 
 
R507A (3,01 kW), R134a (2,39 kW), el R404A (2,93 kW) y el R409A (2,28 kW) 
 
En este apartado, interesa un valor lo más pequeño posible para tener un 
compresor lo más pequeño posible. 
El refrigerante de valor más pequeño es el R409A, seguido por el R134a. Mientras 
que los otros dos refrigerantes tanto el R404A como el R507A tiene un valor muy 




- La potencia de enfriamiento 
 
R507A (1326 kJ/m3), R134a (855 kJ/m3), el R404A (1317 kJ/m3) y el R409A (958 
kJ/m3) 
 
La potencia de enfriamiento es un apartado que interesa que sea un valor alto ya 
que es la capacidad de enfriar por m3. Según los valores El R507A tiene el valor 
mas alto con una diferencia mínima con el segundo más alto el R404A y los otros 
dos tanto el R134a y el R409A con valores muy inferiores a los dos primeros. 
 
 
- Por ultimo, el precio de los refrigerantes. 
 
R507A (2655,35 €), R134a (1214,4 €), el R404A (2475,05 €) y el R409A (1550,4 
€) 
 
El refrigerante mas barato es el R134a, el segundo más barato el R409A y tanto 
















  Peor 
Refrigerante 
COP R409A R134a R404A R507A 
Caudal másico R409A R404A R134a R507A 
Caudal volumétrico R507A R404A R409A R134a 
Potencia de condensador R409A R134a R404A R507A 
Potencia del compresor R409A R134a R404A R507A 
Potencia de 
enfriamiento 
R507A R404A R409A R134a 
Precio R134a R409A R404A R507A 
 
 
- Conclusiones en la elección para la gambuza de congelados es: 
 
1- Según los datos obtenidos anteriormente, y utilizando la tabla 22 como base de 
elección. El refrigerante que tiene los mejores resultados es el R409A ya que es 
más favorable en casi todos los apartados.  
2- Otra posible alternativa podría ser el R404A, que también mejoraría las 
prestaciones del refrigerante actual. 
3- Para ambos refrigerantes, tanto el R404A y el R409A, se realizará un presupuesto 
para cada uno para comparar inversiones. 
4- La peor opción según los cálculos es el R507A, actual refrigerante, ya que los 
cálculos demuestran que no es la mejor opción para esta instalación. 
 
 
6.21.2. Gambuza de frescos 
 
La elección del refrigerante en la gambuza de frescos se va a realizar una comparación 
de datos ideales de las tablas del apartado 5. 
 
- El dato mas característico donde hay que fijarse es en el COP,  que representa la 
eficiencia de la instalación y por lo tanto un mayor COP significa una mejor 
instalación frigorífica. 
 
El COP más alto es el del R409A (4,4) y el segundo mas alto es el R134a (4,3).  
Mientras que el COP de los otros dos refrigerantes es un poco menor, el R404A 
(3,69) y el del R507A (3,61). 
 
 
- Otro dato como el caudal másico, en este caso es la cantidad de refrigerante que 
hay que mover en la instalación interesa que este valor sea pequeño ya que eso 
quiere decir que con menos cantidad de refrigerante se enfría lo mismo. 
 
R507A (68,032 g/s), R134a (46,141 g/s), R404A (64,743 g/s) y R409A (41,757 
g/s) 
 
En este caso el caudal másico mas pequeño para esta instalación es el que da el 
R409A, el segundo mas pequeño es el R134a y los otros dos refrigerantes, tanto 
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el R404A y el R507A, con valores muy superiores a los otros dos refrigerantes, 
pero muy parejos entre ellos. 
 
 
- El caudal volumétrico en la aspiración que al igual que el caudal másico interesa 
que sea lo menor pasible para que así el compresor sea lo mas pequeño posible. 
 
R507A (7,59 m3/h), R134a (11,51 m3/h), el R404A (7,65 m3/h) y el R409A (10,81 
m3/h) 
 
En este apartado el R507A es el refrigerante que menos caudal volumétrico tiene, 
con una diferencia mínima con el R404A, pero siendo este refrigerante un poco 
superior y los otros dos refrigerantes, tanto el R409A como el R134 a con valores 
muy superiores a los dos primeros. 
 
 
- La potencia del condensador  
 
R507A (7,66 kW), R134a (7,40 kW), el R404A (7,63 kW) y el R409A (7,36 kW) 
 
Una diferencia mínima en los cuatro refrigerantes, el condensador de mayor 
potencia R507A y el de menor potencia R409A, y por lo tanto el de menor tamaño. 
 
 
- La potencia del compresor 
 
R507A (1,66 kW), R134a (1,4 kW), el R404A (1,63 kW) y el R409A (1,36 kW) 
 
En este apartado, interesa un valor lo más pequeño posible para tener un 
compresor lo más pequeño posible. 
 
El refrigerante de valor más pequeño es el R409A, seguido por el R134a. Mientras 
que los otros dos refrigerantes tanto el R404A como el R507A tiene un valor muy 




- La potencia de enfriamiento 
 
R507A (2846 kJ/m3), R134a (1877 kJ/m3), el R404A (2824 kJ/m3) y el R409A 
(1999 kJ/m3) 
 
La potencia de enfriamiento es un apartado que interesa que sea un valor alto ya 
que es la capacidad de enfriar por m3. Según los valores El R507A tiene el valor 
mas alto con una diferencia mínima con el segundo más alto el R404A y los otros 






- Por ultimo, el precio de los refrigerantes. 
 
R507A (2655,35 €), R134a (1214,4 €), el R404A (2475,05 €) y el R409A (1550,4 
€) 
 
El refrigerante mas barato es el R134a, el segundo más barato el R409A y tanto 
el R404A y el R507A de valores muy superiores. 
 
Tabla 23, Fuente propia. Tabla comparativa de refrigerantes de la Gambuza de frescos 
Características Mejor 
Refrigerante 
  Peor 
Refrigerante 
COP R409A R134a R404A R507A 
Caudal másico R409A R404A R134a R507A 
Caudal volumétrico R507A R404A R409A R134a 
Potencia de condensador R409A R134a R404A R507A 
Potencia del compresor R409A R134a R404A R507A 
Potencia de 
enfriamiento 
R507A R404A R409A R134a 
Precio R134a R409A R404A R507A 
 
- Conclusiones en la elección de refrigerante de la gambuza de frescos es: 
 
 
1- Según los datos obtenidos anteriormente, y utilizando la tabla 22 como base de 
elección. El refrigerante que tiene los mejores resultados es el R409A, ya que es 
el más favorable en casi todos los apartados.  
2- Otra posible alternativa podría ser el R404A, que también mejoraría las 
prestaciones del refrigerante actual.  
3- Para ambos refrigerantes, tanto el R404A y el R409A, se realizará un presupuesto 
para cada uno para comparar inversiones. 
4- La peor opción según los cálculos es el R507A, actual refrigerante, ya que los 




6.21.3. AA/CC central 
 
La elección del refrigerante en el AA/CC central se va a realizar una comparación de 
datos ideales de las tablas del apartado 5. 
 
- El dato mas característico donde hay que fijarse es en el COP, que reresenta la 
eficiencia de la instalación y por lo tanto un mayor COP significa una mejor 
instalación frigorífica. 
 
El COP más alto es el del R409A (6) y el segundo mas alto es el R134a (5,94).  
Mientras que el COP de los otros dos refrigerantes es un poco menor, el R404A 




- Otro dato como el caudal másico, en este caso es la cantidad de refrigerante que 
hay que mover en la instalación interesa que este valor sea pequeño ya que eso 
quiere decir que con menos cantidad de refrigerante se enfría lo mismo. 
 
R507A (1286,4   g/s), R134a (841,2 g/s), R404A (1222,5 g/s) y R409A (765,5 g/s) 
 
En este caso el caudal másico mas pequeño para esta instalación es el que da el 
R409A, el segundo mas pequeño es el R134a y los otros dos refrigerantes, tanto 
el R404A y el R507A, con valores muy superiores a los otros dos refrigerantes, 
pero muy parejos entre ellos. 
 
 
- El caudal volumétrico en la aspiración que al igual que el caudal másico interesa 
que sea lo menor pasible para que así el compresor sea lo mas pequeño posible. 
 
R507A (90,42 m3/h), R134a (127,4 m3/h), el R404A (90,73 m3/h) y el R409A 
(122,5 m3/h) 
 
En este apartado el R507A es el refrigerante que menos caudal volumétrico tiene, 
con una diferencia mínima con el R404A, pero siendo este refrigerante un poco 
superior y los otros dos refrigerantes, tanto el R409A como el R134a con valores 
muy superiores a los dos primeros. 
 
 
- La potencia del condensador  
 
R507A (132 kW), R134a (129 kW), el R404A (132 kW) y el R409A (128 kW) 
 
Una diferencia mínima en los cuatro refrigerantes el condensador de mayor 




- La potencia del compresor 
 
R507A (22,5 kW), R134a (18,5 kW), el R404A (22 kW) y el R409A (18,3 kW) 
 
En este apartado, interesa un valor lo más pequeño posible para tener un 
compresor lo más pequeño posible. 
El refrigerante de valor más pequeño es el R409A, seguido por el R134a. Mientras 
que los otros dos refrigerantes tanto el R404A como el R507A tiene un valor muy 
superior a los dos primeros. 
 
 
- La potencia de enfriamiento 
 




La potencia de enfriamiento es un apartado que interesa que sea un valor alto ya 
que es la capacidad de enfriar por m3. Según los valores El R507A tiene el valor 
mas alto con una diferencia mínima con el segundo más alto el R404A y los otros 
dos tanto el R134a y el R409A con valores muy inferiores a los dos primeros. 
 
 
- Por ultimo, el precio de los refrigerantes. 
 
R507A (2655,35 €), R134a (1214,4 €), el R404A (2475,05 €) y el R409A (1550,4 
€) 
 
El refrigerante mas barato es el R134a, el segundo más barato el R409A y tanto 





Tabla 24, Fuente propia. Tabla comparativa de refrigerantes del AA/CC central. 
Características Mejor 
Refrigerante 
  Peor 
Refrigerante 
COP R409A R134a R404A R507A 
Caudal másico R409A R404A R134a R507A 
Caudal volumétrico R507A R404A R409A R134a 
Potencia de condensador R409A R134a R404A R507A 
Potencia del compresor R409A R134a R404A R507A 
Potencia de 
enfriamiento 
R507A R404A R409A R134a 
Precio R134a R409A R404A R507A 
 
- Conclusiones en la elección de refrigerante del AA/CC central es: 
 
 
1- Según los datos obtenidos anteriormente, y utilizando la tabla 22 como base de 
elección. El refrigerante que tiene los mejores resultados es el R409A, ya que es 
el más favorable en casi todos los apartados.  
2- Otra posible alternativa podría ser el R404A, que también mejoraría las 
prestaciones del refrigerante actual.  
3- Para ambos refrigerantes, tanto el R404A y el R409A, se realizará un presupuesto 
para cada uno para comparar inversiones. 
4- La peor opción según los cálculos es el R507A, actual refrigerante, ya que los 











6.21.4.  AA/CC control de máquinas 
 
 
La elección del refrigerante en el AA/CC control de máquinas se va a realizar una 
comparación de datos ideales de las tablas del apartado 5. 
 
- El dato mas característico donde hay que fijarse es en el COP, que representa la 
eficiencia de la instalación y por lo tanto un mayor COP significa una mejor 
instalación frigorífica. 
 
El COP más alto es el del R409A (5,85) y el segundo mas alto es el R134a (5,76).  
Mientras que el COP de los otros dos refrigerantes es un poco menor, el R404A 
(5,34) y el del R507A (5,25). 
 
 
- Otro dato como el caudal másico, en este caso es la cantidad de refrigerante que 
hay que mover en la instalación interesa que este valor sea pequeño ya que eso 
quiere decir que con menos cantidad de refrigerante se enfría lo mismo. 
 
R507A (129,61 g/s), R134a (97,64 g/s), R404A (124,48 g/s) y R409A (90,54 g/s) 
 
En este caso el caudal másico mas pequeño para esta instalación es el que da el 
R409A, el segundo mas pequeño es el R134a y los otros dos refrigerantes, tanto 
el R404A y el R507A, con valores muy superiores a los otros dos refrigerantes, 
pero muy parejos entre ellos. 
 
 
- El caudal volumétrico en la aspiración que al igual que el caudal másico interesa 
que sea lo menor pasible para que así el compresor sea lo mas pequeño posible. 
 
R507A (20,06 m3/h), R134a (34,99 m3/h), el R404A (20,46 m3/h) y el R409A 
(33,21 m3/h) 
 
En este apartado el R507A es el refrigerante que menos caudal volumétrico tiene, 
con una diferencia mínima con el R404A, pero siendo este refrigerante un poco 
superior y los otros dos refrigerantes, tanto el R409A como el R134a con valores 
muy superiores a los dos primeros. 
 
 
- La potencia del condensador  
 
R507A (17,9 kW), R134a (17,6 kW), el R404A (71,8 kW) y el R409A (17,6 kW) 
 
Una diferencia mínima en los cuatro refrigerantes, el condensador de mayor 







- La potencia del compresor 
 
R507A (2,86 kW), R134a (2,61 kW), el R404A (2,81 kW) y el R409A (2,57 kW) 
 
En este apartado, interesa un valor lo más pequeño posible para tener un 
compresor lo más pequeño posible. 
El refrigerante de valor más pequeño es el R409A, seguido por el R134a. Mientras 
que los otros dos refrigerantes tanto el R404A como el R507A tiene un valor muy 
superior a los dos primeros. 
 
 
- La potencia de enfriamiento 
 
R507A (2692 kJ/m3), R134a (1543 kJ/m3), el R404A (2640 kJ/m3) y el R409A 
(1626 kJ/m3) 
 
La potencia de enfriamiento es un apartado que interesa que sea un valor alto ya 
que es la capacidad de enfriar por m3. Según los valores El R507A tiene el valor 
mas alto con una diferencia mínima con el segundo más alto el R404A y los otros 
dos tanto el R134a y el R409A con valores muy inferiores a los dos primeros. 
 
 
- Por ultimo, el precio de los refrigerantes. 
 
R507A (2655,35 €), R134a (1214,4 €), el R404A (2475,05 €) y el R409A (1550,4 
€) 
 
El refrigerante mas barato es el R134a, el segundo más barato el R409A y tanto 
el R404A y el R507A de valores muy superiores. 
 




  Peor 
Refrigerante 
COP R409A R134a R404A R507A 
Caudal másico R409A R404A R134a R507A 
Caudal volumétrico R507A R404A R409A R134a 
Potencia de condensador R409A R134a R404A R507A 
Potencia del compresor R409A R134a R404A R507A 
Potencia de 
enfriamiento 
R507A R404A R409A R134a 










- Conclusiones en la elección de refrigerante en el AA/CC Control de máquinas es: 
 
 
1- Según los datos obtenidos anteriormente, y utilizando la tabla 22 como base de 
elección. El refrigerante que tiene los mejores resultados es el R409A, ya que es 
el más favorable en casi todos los apartados.  
2- Otra posible alternativa podría ser el R404A, que también mejoraría las 
prestaciones del refrigerante actual. 
3- Para ambos refrigerantes, tanto el R404A y el R409A, se realizará un presupuesto 
para cada uno para comparar inversiones. 
4- La peor opción según los cálculos es el R507A, actual refrigerante, ya que los 





6.22. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES Y 
OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE REFRIGERANTE 
 
El mantenimiento de las instalaciones es un apartado muy a tener en cuenta y de vital 
importancia para la durabilidad de los equipos. Las operaciones, tanto de mantenimiento 
como de carga y de descarga de refrigerante se llevarán a cabo por personal cualificado 
y siguiendo los pasos uno a uno. 
 
 
6.23. OPREACIONES DE MANTENIMIENTO GAMBUZAS 
 
Las operaciones y/o trabajos de mantenimiento a analizar son en los elementos principales 
de la instalación. 
 
 
6.23.1.  Compresor 
 
Para evitar averías y asegurar un funcionamiento estable, se el compresor es protegido 
contra posibles regímenes anormales que lo deteriorarían con seguridad en algunos casos 
y en otros acortarían su vida de trabajo en condiciones normales. 
 
El control de aceite y de temperatura se llevará a cobo una vez a la semana verificando 
que los niveles y las temperaturas están en dentro de los rangos admisibles de trabajo. 
 
 
6.23.2.   Condensador  
 
Este componente sólo puede presentar un problema de fácil solución, como es la purga 
de incondensables. 
 
Difícilmente por trabajar la instalación bajo presión pueden entrar incondensables en el 
circuito. Pero durante las reparaciones esto puede suceder. 
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Los gases incondensables, normalmente aire, provocan un aumento en la presión de 
descarga y bajan el rendimiento del sistema. Cuando la cantidad es importante incluso 
hacen imposible su funcionamiento porque el compresor para por alta presión de 
descarga. 
 
Si se cree que la instalación contiene incondensables, antes de proceder a su extracción, 
se debe comprobar que la alta presión no es debida a otra causa. Para ello operar como se 
indica a continuación: 
 
1- Parar el equipo. 
 
2- Dejar en funcionamiento la bomba de agua de condensación. 
 
3- Después de un tiempo de circulación a través del condensador, comparar la 
presión de alta con el equivalente e a la temperatura del aire de condensación. Si 
la diferencia es más de 3 °C., hay incondensables; de lo contrario la alta presión 
es debida a otra causa. 
 
Motivos por los que puede existir presión alta excesiva: 
 
- Condensador sucio. 
 




6.23.2.1.   Limpieza del condensador  
 
Cuando el rendimiento del condensador sea bajo (esto se comprueba por la falta de 
intercambio entre el refrigerante y el agua y por la subida de la presión de descarga), es 
necesario limpiarlo. 
 
El procedimiento es: 
 
1- Poner en circulación el condensador de reserva. 
 
2- Incomunicar el condensador que se desea limpiar del circuito de agua por medio 
de las válvulas de cierre. 
 
3- Desmontar las tapas de ambos extremos. 
 
4- Pasar cepillo metálico de 16 mm. de diámetro a cada tubo. 
 
5- Lavar con agua. 
 
6- Montar tapas y tubería. 
 
7- Abrir válvulas. 
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8- Poner en marcha, si se desea, abriendo las válvulas del circuito frigorífico y de 
agua. 
 
9- Procurar, cuando se hagan estas operaciones, evitar chorros de agua sobre el 
cableado eléctrico, porque corremos el riesgo de averías no deseadas. 
 
 
6.23.3.  Evaporadores  
 
La alimentación de refrigerante se realiza a través de válvulas de expansión termostática 
dotadas de equilibrio externo de presión. 
 
El control de la presión de evaporación se realiza únicamente en las gambuzas de 
mantenimiento de productos frescos, y para ello se instaló una válvula de presión 
constante en la línea de aspiración de dichos frigorígenos. 
 
Una baja presión de evaporación da una temperatura de salida de aire demasiado baja, 
que puede incluso congelar los alimentos más cercanos a los ventiladores, es muy 
importante controlar esta presión para evitar deterioros en la mercancía. 
 
 
6.23.3.1.  Desencarche de los evaporadores  
 
El tipo de desescarche es por medio de resistencias eléctricas, controladas por reloj 
especial para realizar la operación. 
 
El número y duración de los desescarches es difícil de determinar, dependiendo el tipo de 
mercancía a almacenar, los embalajes, aperturas de puertas y grado de estanqueidad de 
estas, etc. 
 
Puede suceder que se aumenta demasiado el tiempo de desescarche y la distancia entre 
los mismos es demasiado larga, no limpia muy bien la batería evaporadora dejando una 
capa de hielo en la entrada de aire, de forma vertical, sin tocar el bloque evaporador y 
otra a la salida del aire. 
 
Este hielo difícilmente se puede fundir por mucho que se aumente el desescarche en 
tiempo. En estos casos es necesario aumentar el número de desescarches, así evitamos 
que se forme la capa de hielo por acumulación entre desescarches sucesivos. 
 
Es muy importante controlar el estado de las resistencias que van alojadas en el tubo de 
desagüe del evaporador de la gambuza de congelados al exterior. Debe funcionar 








6.23.4.  Carga de refrigerante  
 




6.23.4.1. Carga de refrigerante en fase gaseosa  
 
Para realizar la carga de refrigerante cuando este se encuentra en fase gaseosa es necesario 
seguir los siguientes pasos: 
 
1- Conectar el latiguillo de carga a la botella de refrigerante por la zona de gas. 
 
2- Conectar a la válvula de carga del circuito frigorífico y dejar un poco flojo. 
 
3- Abrir la válvula de la botella muy poco hasta que salga gas por el extremo del 
latiguillo. 
 
4- Apretar el latiguillo. 
 
5- Abrir la válvula de carga. 
 
6- Abrir la válvula de la botella. El gas pasará al circuito frigorífico. 
 
7- Una vez terminada la operación de carga, cerrar la válvula de la botella, cerrar la 





6.23.4.2.  Carga de refrigerante en fase líquida  
 
Para realizar la carga de refrigerante cuando este se encuentra en fase líquida es necesario 
seguir los siguientes pasos: 
 
1- Conectar una manguera flexible en la válvula de carga de líquido de la botella, o 
tumbar ésta si no tiene sonda. 
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2- Conectar el otro extremo de la manguera en la válvula de carga de la instalación 
sin apretar demasiado. 
 
3-  "Despegar" la válvula de la botella y esperar hasta que salga líquido refrigerante 
por el extremo de la manguera en la válvula de carga, entonces apretar firme ésta 
y abrir la válvula de carga de la instalación. 
 
4- Ir cerrando la válvula de salida de líquido refrigerante del recipiente hasta su 
totalidad si la presión de aspiración del compresor no desciende por debajo de la 
de trabajo. 
 
5-  Cuando termine la carga, cerrar la válvula de la botella. 
 
6-  Cerrar la válvula de carga. 
 
7- Abrir totalmente la válvula de la salida de líquido del recipiente, quedando así la 
instalación en su funcionamiento normal. 
 
 
6.23.5.  Carga de aceite 
 
Normalmente, salvo fuga, los compresores no pierden el aceite. Sucede que la misma 
cantidad que arrastra el refrigerante a través de la descarga del compresor, retorna, bien 
desde el separador de aceite o por la aspiración, acompañando nuevamente al refrigerante. 
 
Para añadir aceite a un compresor, debemos actuar como sigue: 
 
1-  Cerrar válvulas de aspiración y esperar a que pare el compresor por baja presión. 
Poner interruptor a "O". 
 
2- Cerrar válvula de retorno de aceite desde el separador de aceite al cárter del 
compresor. 
 
3- Vaciar la presión del compresor, poco a poco, por el tapón de la válvula de 
aspiración. 
 
4- Abrir el tapón de llenado cuando la presión en el manómetro de aspiración está a 
0 kg/cm². 
 
5-  Añadir aceite incongelable, con la ayuda de un embudo, hasta 2/3 de la mirilla. 
 
6- Colocar nuevamente el tapón de llenado, cerciorándose que la junta está en buenas 
condiciones, de lo contrario es necesario sustituirla. 
 
7-  Conectar una bomba de vacío al tapón de aspiración antes de parar la bomba de 




8- Abriendo la aspiración del compresor con lo que entrará gas procedente de los 
evaporadores, y dejar salir poco a poco los incondensables por la toma exterior 




6.24. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO AA/CC CENTRAL 
 
Las operaciones y/o trabajos de mantenimiento que se van a analizar son las que se tienen 
que realizar en los elementos principales de la instalación. 
 
 
6.24.1.  Unidad compresora 
 
Este apartado incluye los siguientes elementos: 
 
1. Compresor 
2. Motor eléctrico 
3. Separador de aceite 
4. Control electrónico 
5. Elementos de control 
 
El control de aceite y de temperatura se llevará a cobo una vez a la semana verificando 





El condensador es el elemento de instalación que más frecuentemente puede causar 
problemas, pero estos problemas son de fácil solución. Uno de los problemas más 
frecuentes es la suciedad acumulada en los tubos de agua y el otro la purga de los 
incondensables. 
 
Difícilmente, por trabajar la instalación bajo presión incluso en la parte más baja, pueden 
entrar incondensables en el circuito; pero durante las reparaciones esto puede suceder. 
 
Los gases incondensables, normalmente aire, provocan un aumento de la presión de la 
descarga Y bajar el rendimiento del sistema. Cuando la cantidad es importante incluso 
hacen imposible su funcionamiento porque el compresor para por alta presión de 
descarga. 
 
Si se cree que la instalación tiene incondensables, antes de proceder a su extracción, se 
tiene que comprobar que la alta presión de descarga no es debida a otra causa. Para ello 
se realizarán los siguientes pasos: 
 
1. Parar el equipo 
2. Deja que la temperatura del condensador se iguale con la del ambiente 
3. Si la diferencia superior a la temperatura ambiente de más de 3 °C, hay 
incondensables, de lo contrario la alta presión es debida a otra causa 
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Otros motivos por los que puede existir presión de alta excesiva son: 
 
1. Condensador sucio 
2. Bomba de agua deteriorada 




6.24.2.1. Limpieza del condensador 
 
Cuando el rendimiento del condensador se bajo, (el rendimiento se comprueba por la falta 
de intercambio refrigerante del agua Y por la subida de presión de descarga), es necesario 
limpiarlo. 
 
Procedimiento procedimiento es el siguiente: 
 
1. Incomunicar el condensador que se desea limpiar el circuito de agua por medio 
de válvulas de cierre 
2. Desmontar las tapas de ambos extremos, asegurarse de tener las juntas de repuesto 
para las tapas 
3. Pasar cepillo metálico adecuado diámetro del tubo 
4. Lavar con agua 
5. Montar la tapas y tubería 
6. Arriba válvulas 
7. Poner en marcha, si se desea, abriendo las válvulas del circuito frigorífico y agua 
8. Procurar, cuando se realicen estas operaciones, evitar chorros de agua sobre los 
dispositivos eléctricos, ya que se corre el riesgo de averías no desaseadas. 
 
   
 
 
Imagen 9, 10 y 11. Fuente propia. Limpieza del condensador. 
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6.24.3. Enfriador de agua dulce 
 
Este componente en esencia es un intercambiador de calor y su funcionamiento es similar 
a cualquier evaporador. 
 
No necesita ningún mantenimiento especial el único cuidado que se debe observar es que 
nunca llega congelarse, ya que esto puede producir una rotura o deterioro. 
 
 
6.24.3.1.  Limpieza del enfriador 
 
Cuando el rendimiento del enfriador sea bajo, comprobándolo por la falta de intercambio 
entre el refrigerante y el agua, es necesario limpiarlo. 
 
El procedimiento es el siguiente: 
 
1. Incomunicada el enfriador del circuito de agua por medio de las válvulas de cierre 
2. Desmontar las tapas de ambos extremos, sustituyéndolas por unas juntas nuevas 
de repuesto 
3. Pasa cepillo metálico por cada tubo 
4. Lavar con agua 
5. Montar tapas y tubería 
6. Abrir válvulas 
7. Poner en marcha, si se desea, abriendo las válvulas del circuito frigorífico y de 
agua 
8. Procurar, cuando se hagan estas operaciones, evitar chorro de agua sobre el 
cableado eléctrico, ya que se corre el riesgo de averías no deseadas. 
 
 
6.24.4. Carga de refrigerante  
 




6.24.4.1. Carga de refrigerante en fase gaseosa  
 
Para realizar la carga de refrigerante cuando este se encuentra en fase gaseosa es necesario 
seguir los siguientes pasos: 
 
1- Conectar el latiguillo de carga a la botella de refrigerante por la zona de gas. 
 
2- Conectar a la válvula de carga del circuito frigorífico y dejar un poco flojo. 
 
3- Abrir la válvula de la botella muy poco hasta que salga gas por el extremo del 
latiguillo. 
 
4- Apretar el latiguillo. 
 
5- Abrir la válvula de carga. 
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6- Abrir la válvula de la botella. El gas pasará al circuito frigorífico. 
 
7- Una vez terminada la operación de carga, cerrar la válvula de la botella, cerrar la 




6.24.4.2.  Carga de refrigerante en fase líquida  
 
Para realizar la carga de refrigerante cuando este se encuentra en fase líquida es necesario 
seguir los siguientes pasos: 
 
1- Conectar una manguera flexible en la válvula de carga de líquido de la botella, o 
tumbar ésta si no tiene sonda. 
 
2- Conectar el otro extremo de la manguera en la válvula de carga de la instalación 
sin apretar demasiado. 
 
3-  "Despegar" la válvula de la botella y esperar hasta que salga líquido refrigerante 
por el extremo de la manguera en la válvula de carga, entonces apretar firme ésta 
y abrir la válvula de carga de la instalación. 
 
4- Ir cerrando la válvula de salida de líquido refrigerante del recipiente hasta su 
totalidad si la presión de aspiración del compresor no desciende por debajo de la 
de trabajo. 
 
5- Cuando termine la carga, cerrar la válvula de la botella. 
 
6- Cerrar la válvula de carga. 
 
7- Abrir totalmente la válvula de la salida de líquido del recipiente, quedando así la 
instalación en su funcionamiento normal. 
 
 
6.24.5.  Carga de aceite  
 
Normalmente, salvo fuga, los compresores no pierden el aceite. Sucede que la misma 
cantidad que arrastra el refrigerante a través de la descarga del compresor, retorna, bien 
desde el separador de aceite o por la aspiración, acompañando nuevamente al refrigerante. 
 
 
Para añadir aceite a un compresor, debemos actuar como sigue: 
 
1- Cerrar válvulas de aspiración y esperar a que pare el compresor por baja presión. 
Poner interruptor a "O". 
 




3- Vaciar la presión del compresor, poco a poco, por el tapón de la válvula de 
aspiración. 
 
4- Abrir el tapón de llenado cuando la presión en el manómetro de aspiración está a 
0 kg/cm². 
 
5- Añadir aceite incongelable, con la ayuda de un embudo, hasta 2/3 de la mirilla. 
 
6- Colocar nuevamente el tapón de llenado, cerciorándose que la junta está en buenas 
condiciones, de lo contrario es necesario sustituirla. 
 
7- Conectar una bomba de vacío al tapón de aspiración antes de parar la bomba de 
vacío. Desacoplar la bomba, abrir las válvulas cerradas anteriormente y arrancar 
el compresor. 
 
8- Abriendo la aspiración del compresor con lo que entrará gas procedente de los 
evaporadores, y dejar salir poco a poco los incondensables por la toma exterior 




6.25. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO AA/CC CONTROL DE 
MÁQUINAS  
 
Las operaciones y/o trabajos de mantenimiento que se van a analizar son las que se tienen 
que realizar en los elementos principales de la instalación. 
 
 
6.25.1.  Compresor 
 
Para evitar averías y asegurar un funcionamiento estable, se ha protegido al compresor 
contra pasibles regímenes anormales que lo deteriorarían con seguridad en algunos casos 
y en otros acortarían su vida de trabajo en condiciones normales. 
 
 
El control de aceite y de temperatura se llevará a cobo una vez a la semana verificando 






6.25.2.  Condensador 
 
Solo puede dos problemas bastante localizados y de fácil arreglo. Uno es la suciedad 
acumulada en la batería y otro es la purga de incondensados. 
 
Dificilmente, por trabajar la instalación bajo presión incluso en su parte baja, pueden 
entrar incondensados en el circuito, pero durante las reparaciones suele pasar. 
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Los gases incondensables, normalmente aire, provocan un aumento en la presión de 
descarga y bajan el rendimiento del sistema. Cuando la cantidad es importante incluso 
hacen imposible su funcionamiento porque para el compresor por alta presión de 
descarga. 
 
Si se cree que la instalación contiene incondensables, antes de proceder a su extracción, 
comprobar que la alta presión no es debida a otra causa. Para ello operar de la siguiente 
manera: 
 
- Parar el equipo 
- Dejar que la temperatura del condensador y/o recipiente se iguale con la del 
ambiente. 
- Si la diferencia es de mas de 3ºC con la temperatura ambiente, hay 
incondensables, de lo contrario la alta presión es debida a otra causa. 
 
Motivos por los que puede existir presión de alta excesiva: 
 
- Condensador sucio 
- Bomba de agua de condensación parada 




6.25.2.1. Limpieza del condensador 
 
Cuando el rendimiento del condensador sea bajo, (esto se comprueba por la falta de 
incremento entre refrigerante y agua y por la subida de la presión de descarga), es 
necesario limpiarlo. 
 
El procedimiento es el siguiente: 
 
- Incomunicar el condensador del circuito de agua por medio de las válvulas de 
cierre. 
- Desmontar las tapas de ambos extremos 
- Pasar cepillo metálico de diámetro adecuado a cada uno. 
- Lavar con agua 
- Montar tapas y tubería 
- Abrir válvulas  
- Poner en marcha, si se desea, abriendo las válvulas del circuito frigorífico y de 
agua 
- Procurar, cuando se hagan estas operaciones, evitar chorros de agua sobre el las 




Los evaporadores son de tipo tubo y aleta circulando el aire a través de la batería forzando 
por los ventiladores. 
 
La alimentación de refrigerante se realiza a través de la válvula de expansión termostática 





6.25.4. Carga de refrigerante 
 




6.25.4.1. Carga de refrigerante en fase gaseosa 
 
Para realizar la carga de refrigerante cuando este se encuentra en fase gaseosa es necesario 
seguir los siguientes pasos: 
 
- Conectar el latiguillo de carga a la botella de refrigerante por la zona de gas 
- Conectar a la válvula de la botella muy poco hasta que salga gas por el extremo 
del latiguillo. 
- Apretar el latiguillo 
- Abrir la válvula de carga 
- Abrir la válvula de la botella. El gas pasará al circuito frigorífico. 
- Una vez terminada la operación de carga, cerrar la válvula de carga y retirar el 
latiguillo con precaución, ya que está sometido a presión. 
 
 
6.25.4.2. Carga de refrigerante en fase liquida 
 
Para realizar la carga de refrigerante cuando este se encuentra en fase líquida es necesario 
seguir los siguientes pasos: 
 
- Conectar una manguera flexible en la válvula de carga de líquido de la botella, o 
tumbar esta si no tiene sonda. 
- Conectar el otro extremo de la manguera en la válvula de carga de la instalación 
sin apretar en exceso 
- Despegar la válvula de la botella y esperar hasta que salga líquido refrigerante por 
el extremo de la manguera en la válvula de carga, entonces apretar firme hasta 
abrir la válvula de carga de la instalación 
- Ir cerrando la válvula de salida de líquido refrigerante del recipiente hasta su 
totalidad. 
- Cuando termine la carga, cerrar la válvula de la botella 
- Cerrar la válvula de carga 
- Abrir totalmente la válvula de salida de líquido del recipiente, quedando así la 
instalación en su funcionamiento normal. 
 
 
6.25.5. Carga de aceite 
 
Normalmente, salvo fuga, los componentes no pierden el aceite. Sucede que la misma 
cantidad que arrastra a través de la descarga del compresor, retorna, por la aspiración, 
acompañando nuevamente al refrigerante. 
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Para añadir aceite a un compresor, se debe actuar de la siguiente manera: 
 
- Cerrar válvulas de aspiración y esperar a que pare el compresor por baja presión. 
Poner interruptor “0”. 
- Incomunicar el compresor 
- Vaciar la presión del compresor, poco a poco, por el tapón de la válvula de 
aspiración. 
- Abrir el tapón de llenado cuando la presión en el manómetro de aspiración este a 
0 kg/cm2. 
- Añadir aceite incongelable, con la ayuda de un embudo, hasta 2/3 de la mirilla. 
- Colocar nuevamente el tapón de llenado, cerciorándose que la junta está en buenas 








































6.26. PRESUPUESTO  
 
Para el cálculo del presupuesto se tendrá en cuenta los elementos esenciales para el 
funcionamiento de la instalación, la mano de obra, los gastos generales, el beneficio 
industrial, los gastos de licencias y trámites, los honorarios del proyectista y el IVA. 
 
El presupuesto que se ha calculado son dos casos diferentes. Un primer caso donde se 
analizará un presupuesto con el cambio de la instalación a un R404A y un segundo caso 
de presupuesto para un cambio de refrigerante a R409A. 
 
 
6.26.1.  Presupuesto caso 1. 
 
En este primer caso de presupuesto se va a analizar el presupuesto que supondrá el cambio 
de refrigerante en la instalación a un R404A, ya que no es necesario realizar la sustitución 
de ningún componente. 
 
Adicionalmente se analizar. un segundo presupuesto para este caso (1b), que tendrá en 
cuenta la sustitución de los componentes esenciales de la instalación (compresor, 
evaporador, condensador y válvulas), que sería necesario realizar en el caso de que se 



























































2 1.700 3.400 
Evaporador gambuza 
de congelados pasaje  
FRIMETAL MVG-80 
 
1 850 850 
Termostática 
gambuza de 
congelados pasaje  
DANFOSS  
 









DANFOSS TES-2 1 66 66 
Evaporador gambuza 
de vegetales y frescos 
pasaje 
FRIMETAL MVG-80 1 850 850 
Termostática 
gambuza de vegetales 
y frescos pasaje  
DANFOSS TES-2 1 66 66 
Evaporador gambuza 
de vegetales y frescos 
tripulación  
FRIMETAL MVP-64 1 650 650 
Termostática 
gambuza de vegetales 
y frescos tripulación   
DANFOSS TES-2 1 66 66 
Evaporador gambuza 
seca  
FRIMETAL MVG-120 1 950 950 
Termostática 
gambuza seca  
DANFOSS TES-2 1 66 66 
Válvula de presión 
constante gambuzas 
de frescos  
DANFOSS KVP 15 3 55 165 
Termostátos  DANFOSS EKC-201 5 120 600 
Presostáto de baja  DANFOSS KP-1 3 51,40 154,20 
Presostáto de alta  DANFOSS KP-5 3 55,30 165,30 
TOTAL     15.064,5€  
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AA/CC central componentes principales a sustituir en caso de avería o que algún 
elemento este dañado para el uso del R404A 
 
Tabla 27, Fuente propia. Coste de los componentes principales del AA/CC central 
Elementos Marca Modelo Cantidad Precio 





2 16.164 32.328 
Condensador INTEGASA HACD-16-
250-2 
1 3.560 3.560 
Evaporador INTEGASA PTR-45-25-
4P-2C 
1 1.340 1.340 
Cuerpo válvulas de 
expansión 
DANFOSS AKV 20-4 2 1.344 2.688 
Termostato DANFOSS EKC 201 3 140 420 
Sensor de presión DANFOSS AKS 33 1 276 276 
Sensor de 
temperatura 
DANFOSS AKS 11 2 196 392 
Total 1 equipo     41.004 
Total 3 equipos     123.012 €  
 
AA/CC control de máquinas componentes principales a sustituir en caso de avería o que 
algún elemento este dañado para el uso del R404A. 
 
Tabla 28, Fuente propia. Coste de los componentes principales del AA/CC del control 
de máquinas 
Elementos Marca Modelo Unidades en 
planta 
Precio 
unidad €  
Precio 
total €  
Compresor BITZER 4 DC- 
7.2Y 
1 1.000 1.000 
Condensador INTEGASA 11-24-
4/61 
1 1.250 1.250 
Presostato de baja DANFOSS KP-1 1 51,40 51,40 
Presostato de alta 
 




DANFOSS KVP-35 1 65 65 




Tabla 29, Fuente propia. Coste de los Accesorios de las instalaciones frigoríficas. 
Accesorios 
Marca Unidades Precio unidad Importe total € 
Filtro deshidratador DML 032 Danfoss 6 105 630 
Separador de aceite OBU Danfoss 6 185 1.110 
Separador de líquido LCY 16 Carly 6 133 798 
Total   2.538 € 
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Tabla 30, Fuente propia. Coste del cambio de aceite compresores. 
Aceite de compresores 
Marca Unidades Precio unidad Importe total € 
Bitzer BSE 32 6 39,20 235,20 € 
 
6.26.1.1.  Presupuesto 1A (Cambio de Refrigerante): 
 
Para esta primera inversión, se comprarían 5 botellas de refrigerante de 25 kg a un precio 
la botella de 2.475,05 €  
Lo que equivale a un precio final de 12.375,25 €.  
 
La mano de obra en este primer caso no es de importancia en este presupuesto ya que solo 
supondría el cambio de refrigerante. Por lo tanto, el personal de a bordo, será el encargado 
de realizar el cambio según las indicaciones que quedan especificadas en el Anexo III. 
 
El tiempo de instalación de un nuevo refrigerante, contando la colocación y el 
movimiento de la carga, viene a ser un tiempo estimado de 4 horas. 
 
La instalación eléctrica actual de la instalación está correctamente y se puede reutilizar 




- 12.375,25 €, lo equivalente al precio de adquisición del refrigerante R404A. 
(IVA incluido) 
 
6.26.1.2. Presupuesto 1B (Cambio de refrigerante y componentes esenciales) 
 
La instalación eléctrica actual de la instalación está correctamente y se puede reutilizar 
en su totalidad. 
 
La partida de personal comprende el coste de la mano de obra. La mano de obra será 
personal cualificado, y se intentará simultanear los trabajos para disminuir el número de 
días de parada de la instalación. 
 
La jornada laboral será de ocho horas y el trabajo se realizará en un total de siete días. 
 
Los trabajos que debe realizar la empresa contratada son: 
 
1. Desmontar instalación antigua. 
2. Montaje compresor, condensador y evaporador. 
3. Pruebas instalación y purga circuito. 
 
Estos 3 pasos se realizarán por cada instalación, son tres instalaciones diferentes: 
- Gambuzas 
- AA/CC Central 






Tabla 31, Fuente propia. Costes de la mano de obra. 
Trabajo Operarios Tiempo (días) Coste (€/hora) Coste total € 
1 2 2 25 800 
2 2 2 50 1.600 
3 2 1 50 800 
Total 1 
instalación 
   3.200 € 
Total 3 
instalaciones 
   9.600 € 
 
Tabla 32, Fuente propia. Presupuesto final 1B 











15.064,50 3.200  18.264,50  22.100,04  
AA/CC central 123.012  3.200  126.212  152.716,52  
AA/CC control de 
máquinas 
1.312,70  3.200  4.512,70  5.460,36  
Accesorios   2.538  3.070,98  
Aceites    235,20  
Honorarios del 
proyectista 
   2.000  




6.26.2.  Presupuesto caso 2 
 
En este segundo caso de presupuesto se va a analizar el presupuesto que supondría el 
cambio de refrigerante en la instalación a un R409A. 
 
Para este caso, las partes principales de la instalación, ya sea compresor, evaporador, 
condensador, válvulas y tuberías si es necesario sustituir por incompatibilidad con el 




- En las Gambuzas frigoríficas los componentes principales a sustituir en caso de 










Tabla 33, Fuente propia. Coste de los componentes de las Gambuzas frigoríficas 


















K283HB(Y) 2 1.200 2.400 
Evaporador 
gambuza de 
congelados pasaje  
Friga Bohn MRE-110 
 
1 890 890 
Termostática 
gambuza de 
congelados pasaje  
SPORLAN 
 





Friga Bohn MRE-75 
 







SERIE BQ 1 78 78 
Evaporador 
gambuza de 
vegetales y frescos 
pasaje 
Friga Bohn MRE-110 
 
1 890 890 
Termostática 
gambuza de 




SERIE BQ 1 78 78 
Evaporador 
gambuza de 
vegetales y frescos 
tripulación  
Friga Bohn MRE-75 1 790 790 
Termostática 
gambuza de 
vegetales y frescos 
tripulación   
SPORLAN SERIE BQ 1 78 78 
Evaporador 
gambuza seca  
Friga Bohn MRE-135 
 
1 1.220 1.220 
Termostática 
gambuza seca  
SPONLAN SERIE BQ 1 78 78 
Válvula de presión 
constante gambuzas 
de frescos  
DANFOSS KVP 15 3 55 165 
Termostátos  DANFOSS EKC-201 5 120 600 
Presostáto de baja  DANFOSS KP-1 3 51,40 154,20 
Presostáto de alta  DANFOSS KP-5 3 55,30 165,30 
TOTAL     14.154,5€  
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- AA/CC central componentes principales a sustituir en caso de avería o que algún 
elemento este dañado para el uso del R409A 
 
Tabla 34, Fuente propia. Coste de los componentes principales del AA/CC central 
Elementos Marca Modelo Cantidad Precio 





2 17.860 35.720 
Condensador BITZER K1353T(Y) 1 3.150 3.150 
Evaporador BITZER DH SERIE 1 1.650 1.650 
Cuerpo válvulas de 
expansión 
SPORLAN Serie EBQ 2 1.560 3.120 
Termostato DANFOSS EKC 201 3 140 420 
Sensor de presión DANFOSS AKS 33 1 276 276 
Sensor de 
temperatura 
DANFOSS AKS 11 2 196 392 
Total 1 equipo     44.728 € 




- AA/CC control de máquinas componentes principales a sustituir en caso de 
avería o que algún elemento este dañado para el uso del R409A. 
 
Tabla 35, Fuente propia. Coste de los componentes principales del AA/CC Control de 
máquinas 
Elementos Marca Modelo Unidades en 
planta 
Precio 
unidad €  
Precio 
total €  
Compresor BITZER 4TDC-
12(Y) 
1 3.500 3.500 
Condensador BITZER K123H(Y) 1 870 870 
Presostato de 
baja 
DANFOSS KP-1 1 51,40 51,40 
Presostato de alta 
 




SPORLAN SERIE BQ 1 78 78 












Tabla 36, Fuente propia. Coste de las tuberías de la Gambuza congelados 
TUBERÍAS Gambuza congelados 





total €  
LINEA DE 
ASPIRACIÓN 
Tubería de cobre 30 
mm  
DIN-EN 12735-1 
20 m 21,14 422,80 
LINEA DE 
ASPIRACIÓN 
Codos a 90º de cobre 
30 mm 
5 6,60 33 
LINEA DE 
ASPIRACIÓN 
T recta de cobre 30 
mm 





20 m 3,11 62,20 
LINEA DE 
LÍQUIDO 
Tubería de cobre 10 
mm 
DIN-EN 12375-1 
25 m 12,31 307,75 
LINEA DE 
LÍQUIDO 
Codos a 90º de cobre 
de 10 mm 
2 3,86 7,72 
LINEA DE 
LÍQUIDO 
T recta de cobre de 
10 mm 
1 5,45 5,45 




Tabla 37, Fuente propia. Coste de las tuberías de la Gambuza de frescos. 
TUBERÍAS Gambuza frescos 





total €  
LINEA DE 
ASPIRACIÓN 
Tubería de cobre 20 
mm  
DIN-EN 12735-1 
20 m 19,24 384,80 
LINEA DE 
ASPIRACIÓN 
Codos a 90º de cobre 
20 mm 
5 5,40 27 
LINEA DE 
ASPIRACIÓN 
T recta de cobre 20 
mm 





20 m 3,11 62,20 
LINEA DE 
LÍQUIDO 
Tubería de cobre     
10 mm 
DIN-EN 12375-1 
25 m 12,31 307,75 
LINEA DE 
LÍQUIDO 
Codos a 90º de cobre 
de 10 mm 
2 3,86 7,72 
LINEA DE 
LÍQUIDO 
T recta de cobre de 
10 mm 
1 5,45 5,45 






Tabla 38, Fuente propia. Coste de las tuberías del AA/CC Central 
TUBERÍAS AA/CC CENTRAL 





total €  
LINEA DE 
ASPIRACIÓN 
Tubería de cobre 70 
mm  
DIN-EN 12735-1 
10 m 45,70 457 
LINEA DE 
ASPIRACIÓN 
Codos a 90º de cobre 
70 mm 
3 15,20 45,60 
LINEA DE 
ASPIRACIÓN 
T recta de cobre 70 
mm 





10 m 3,11 31,10 
LINEA DE 
LÍQUIDO 
Tubería de cobre    
35 mm 
DIN-EN 12375-1 
25 m 25,75 643,75 
LINEA DE 
LÍQUIDO 
Codos a 90º de cobre 
de 35 mm 
2 8,60 17,20 
LINEA DE 
LÍQUIDO 
T recta de cobre de 
35 mm 
1 9,90 9,90 
TOTAL 1    1225,85 € 






Tabla 39, Fuente propia. Costes de las Tuberías del AA/CC del control de máquinas. 
TUBERÍAS AA/CC CONTROL DE MÁQUINAS 





total €  
LINEA DE 
ASPIRACIÓN 
Tubería de cobre 30 
mm  
DIN-EN 12735-1 
10 m 21,14 211,40 
LINEA DE 
ASPIRACIÓN 
Codos a 90º de cobre 
30 mm 
4 6,60 26,40 
LINEA DE 
ASPIRACIÓN 
T recta de cobre 30 
mm 





10 m 3,11 31,10 
LINEA DE 
LÍQUIDO 
Tubería de cobre    10 
mm 
DIN-EN 12375-1 
25 m 12,31 307,75 
LINEA DE 
LÍQUIDO 
Codos a 90º de cobre 
de 10 mm 
2 3,86 7,72 
LINEA DE 
LÍQUIDO 
T recta de cobre de 
10 mm  
1 5,45 5,45 
TOTAL    597,73 € 
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Tabla 40, Fuente propia. Costes de los accesorios de las instalaciones. 
Accesorios 
Marca Unidades Precio unidad Importe total € 
Filtro deshidratador DML 032 Danfoss 6 105 630 
Separador de aceite OBU Danfoss 6 185 1.110 
Separador de líquido LCY 16 Carly 6 133 798 
Total   2.538 € 
 
Tabla 41, Fuente propia. Coste del aceite de las instalaciones. 
Aceite de compresores 
Marca Unidades Precio unidad Importe total € 
Bitzer BSE 32 2 39,20 235,20  
Bitzer BSE 55 3 48,50 145,50 
Bitzer B150SH 2 45,70 91,40 
Total   472,10 € 
 
6.26.3.   Partida de personal y seguridad en el trabajo 
 
La partida de personal comprende el coste de la mano de obra. La mano de obra será 
personal cualificado, y se intentará simultanear los trabajos para disminuir el número de 
días de parada de la instalación. 
 
La jornada laboral será de ocho horas y el trabajo se realizará en un total de siete días. 
 
Los trabajos que debe realizar la empresa contratada son: 
 
1. Desmontar instalación antigua. 
2. Montaje compresor, condensador y evaporador. 
3. Montaje tuberías y válvulas. 
4. Pintura. 
5. Pruebas instalación y purga circuito. 
 
Estos 5 pasos se realizarán por cada instalación, son tres instalaciones diferentes: 
- Gambuzas 
- AA/CC Central 
- AA/CC control de máquinas 
 
Tabla 42, Fuente propia. Costes de la mano de obra. 
Trabajo Operarios Tiempo (días) Coste (€/hora) Coste total € 
1 2 3 25 1.200 
2 2 3 50 2.400 
3 2 3 50 2.400 
4 2 1 25 400 
5 2 1 35 280 
Total 1 
instalación 
   6.680 € 
Total 3 
instalaciones 
   20.040 € 
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La partida de seguridad en este caso es cero ya que no son necesarios andamios, medios 
de elevación. 
Los únicos medios de seguridad a aplicar son los EPIS de los trabajadores de la 
contrata, qué por ley, corren a cuenta de su propia empresa. 
 
Para una primera inversión de este refrigerante se comprarían 5 botellas de refrigerante 
de 25 Kg a un precio la botella de 1550,40 €  
Lo que equivale a un precio final de 7752 €.  
 
La instalación eléctrica actual de la instalación está correctamente y se puede reutilizar 
en su totalidad. 
 
 
6.27.  Presupuesto final 
 
Tabla 43, Fuente propia. Presupuesto final 2. 














14.154,40  1.648,30  6.680 22.482,70 27.204,06 
AA/CC 
central 




4.554,70  597,73  6.680  11.832,43 14.317,24  
Accesorios    2.538  3.070,98  




    2.000  
Total     221.959,65 
 
 
Tabla 44, Fuente propia. Comparación de presupuestos. 
Comparación Presupuestos 
Presupuestos Precio CON IVA 
Presupuesto 1A 12.375,25 € 
Presupuesto 1B 185.583,11 € 
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1- Queda constancia que la elección de un refrigerante adecuado para una instalación 
es una decisión de gran importancia, donde están presentes muchos aspectos 
técnicos y donde no solo es el precio del refrigerante lo esencial; otros aspectos 
que resultan de importancia para conseguir un funcionamiento apropiado de la 
instalación son el cumplimento de la legislación vigente y la realización de 
cálculos apropiados. 
2- En este caso, el refrigerante elegido para mejorar la instalación es el R409A, 
aunque requiere una gran inversión inicial para cambiar tuberías y elementos 
principales. Este refrigerante es el que mejores datos obtiene en las simulaciones 
y por tanto el mejor refrigerante para estas instalaciones. 
3- Un segundo refrigerante para tener en cuenta es el R404A. Esto es debido a que 
es un refrigerante compatible con los elementos actuales de la instalación y como 
se ha demostrado requiere una menor inversión que el R409A. 
4- Queda también demostrado que el refrigerante actual el R507A es inadecuado 
para las instalaciones del buque, su relación entre cálculos y precio de adquisición 
no es la mejor. 
5- Tanto los mantenimientos como la carga del refrigerante son apartados muy 
importantes en el trabajo del día a día para el personal de máquinas. Unos 
manuales claros, con ilustraciones y referencias paso a paso de como realizar los 
trabajos es de vital importancia. Es el Anexo IV donde se ha intentado explicar 

































1.  “Guía practica para la selección de los elementos de una instalación frigorífica”.  
Editorial: Sector de Enseñanza de CSIF en Sevilla. 
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2.  “Principios de refrigeración”.  
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técnicas complementarias 
(Consulta: Mayo – Septiembre 2021) 
 
 








10. Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas (RSF)(Real 
decreto 13P/2011)  
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11.  “Refrigeracion industrial”.  
Editorial Paraninfo. 
Autor: Conan, J. C. (1990). 
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    Grupo de refrigeración Nº1
    Grupo de refrigeración Nº2
    Grupo de refrigeración Nº3
 DENOMINACIÓN:
                             ESQUEMA FRIGORÍFICO AA/CC CENTRAL BUQUE
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   ESQUEMA FRIGORÍFICO AACC CONTROL DE MÁQUINAS
  AUTOR:   FECHA:
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VÁLVULA DE PRESIÓN CONSTANTE
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MANÓMETRO DE ALTA PRESIÓN
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